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0 presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de três 
códigos computacionais, para utilização em simulação térmica de edificações, 
quais sejam; i) estimativa da radiação solar em presença de nuvens ; ü )  
análise da penetraçâlo de radiaçêto solar através de superfícies transparentes e 
iii) cálculo do sombrearaento sobre superfícies.
Q priraeiro modelo estima a intensidade da radiação solar incidente 
sobre superfícies planas, com qualquer orientação e inclinação, era funçâto de 
um índice de limpidez. Tal índice foi inferido a partir de dados 
metereológicos obtidos pelo laboratório de energia solar da Universidade 
Federal de Santa Catarina.
O  segundo modelo visa a análise da penetração de radiação solar 
através de superfícies transparentes, podendo estas serem compósteis por uma ou 
várias lâminas e podendo ainda possuir ou não películas de filmes finos 
depositados sobre suas superfícies.
0 terceiro modelo apresenta uma metodologia para estimar o 
sombreamento sobre superfícies opacas ou não, provocado por elementos de 
sombreamento e/ou edificações adjacentes.
Cada módulo apresentado tem suas potencialidades discutidas e 
ilustradas através de exemplos e/ou figuras.
Em decorrência dos bons resultados obtidos, verifica-se que o 
presente trabalho vera a se constituir num forte subsídio para a área de 
simulação térmica de edificações.
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ABSTRACT
The objective of this work is to develop three computer codes to be 
incorporated as subroutines in building thermal simulation programs. The 
developed codes are: i) Cloudy sky radiation model, ü )  fenestration model and 
iii) shading model.
The first model estimates the solar radiation intensity on plane 
surfaces of any orientation and inclination, as a function of an clearness 
index. Such index was derived from metereological data recorded by the solar 
energy laboratory of the Federal University of Santa Catarina.
The second model deals with the solar energy penetration through 
glazing surfaces, which may be composed by one or more sheets, having or not 
thin films or their surfaces.
The third model presents a methodology to estimate the sheiding areas 
on the building surfaces, from shading devices and/or surrouding buildings.
Each model is presented, being its potentialities discussed and 
illustrated by examples and/or figures.
It is argued that this work offers a strong tool for the building 




A Constante solar aparente [W/m^]
\ Valor de A  defasado em seis meses [W/m^]
ALT Altitude local [m]
AMS Massa de ar [-]
AST Hora solar aparente [h]
B Coeficiente de atenuação exponencial [-]
B ’ Parâmetro que representa a época do ano [-]
C Fator de fração difusa [-]
i r , j Cobertura por nuvens em forma de cirros na camada j [-1
CC Cobertura de nuvens (0,..,10) [-]
CCF Fator de cobertura de nuvens [-]
CT Cobertura total de nuvens [-]
EQT Equação do tempo [min]
H Intensidade da radiação solar integrada® Intensidade de radiação solar [W/m^]
I
8C
Constante solar (1 367) [W/m^l
'0,6 Intensidade de radiação extraterrestre defasada em 6 meses [W/m^]
Fator de correção para variações regionais [-1
índice de limpidez médio mensal [-]
A índice de limpidez diário [-]
índice de limpidez horário [-]
LCT Hora civil local [h]
LNG Longitude C l
M Agua precipitável ,[imn]
Nd Enésimo dia a partir do dia 1- de janeiro [-]
Np Número de pontos [-]
P Parâmetro da equação para r^ [-]
P Pressão barométrica [kPa]
P ’ Constantes da equação de CCF (2.39) [-]
Po Pressão atmosférica padrão (101,3) [kPa]
q Parâmetro da equação para r^
Q ’ Constantes da equação de CCF (2.39)
r Razão entre as radiações difusas em base horária e diária d
rc Coeficiente de correlação 
2rc Coeficiente de determinação
r^j. Razão entre as radiações totais em base horária e diária
R ’ Constantes da equação de CCF (2.39)
Desvio padrão de Y
S Erro padrão da estimativa de Y para X
Y ♦ X •
tsr Hora civil do nascer do sol [h
tss Hora civil do pôr-do-sol [h
TZN Fuso horário [h
VIS Visibilidade [km
W  Parâmetro multiplicador que é função da umidade
Y Média de Y









p Inclinação da parede
6 Declinação solar
Latitude ^
y Azimute de parede
V  Azimute solar
6 Ângulo de incidência
0^ Ângulo de zénite do Sol
Ref letividade do solo 
T Transmissividade da atmosferaA
(p Altitude solar
w  Ângulo hora
w  Ângulo hora médio no intervalo de integração [rad
Ângulo hora do pôr-do-sol [°
(t) , u  Limites de integração [rad
Superescritos
1 Intervalo de uma hora






H Sobre uma superfície horizontal
N Em um plano normal ao raio solar
T Total
c Em presença de nuvens
m Valor medido
CAPÍTULO 3
£l 5 Ò ) C 9 d coeficientes das equações (3.103) e (3.104) E-3
A 8 Area da superfície transparente [m^]
c Velocidade da luz [m/s]
Espessura de filme fino [mra]
E Vetor campo elétrico [N/C]
E Amplitude do campo elétrico [N/C]
fea Fração de energia absorvida- [-]
H Vetor campo magnético [C]
H Amplitude do campo magnético [C]
I Intensidíide de radiação solar [W/m^-Mm]
^AX.i Valor médio da radiação espectral na banda i [W/m^-/im]
Intensidade da radiação espectral [W/m^]
L Espessura do elemento transparente [mm]
m Elementos da matriz característica [-]
M Matriz característica do sistema de filmes finos [-]
n índice de refração absoluto [-]
Nb Número de bandas [-]
r Coeficiente dé reflexão da amplitude da onda [-]
S Vetor de Poynting [W/m^]
S Intensidade de radiação instantânea [W/m^l
t Coeficiente de transmissão da amplitude da onda [-]
Velôcidade de propação da onda no meio [m/s]
X Parcela de energia contida na banda do espectro visível [-]
y Parcela de energia contida na banda do espectro invisível [-]




Absortividade do sistema de lâminas transparentes [-1
N
Absortividade da lâmina N de um sistema [-]
6f Mudança de fase [-1
AX^ Tamanho da banda i do espectro eletromagnético [íim]
e Permissividade elétrica do meio [C/N-m^]
Permissividade elétrica relativa [C/N-m^]
^0 Permissividade elétrica do vácuo [C/N-m^]
r Transmissividade [-]
T a Razão entre as intensidades incidente e emergente [-1
T e Transmissividade de uma lâmina [-]
i  nv. i Transmissividade da luz invisível no ângulo i [-]
i  nv. 0 Transmissividade da luz invisível na normal [-]
^Sol , i Transmissividade solar no ângulo i t-1
^Sol , 0 Transmissividade solar na normal [-1
Transmissividade de um sistema de lâminas transparentes [-]
rV í 8 , i Transmissividade da luz visível no ângulo i [-]
^ i s . 0 Transmissividade da luz visível na normal [-1
^X Transmissividade espectral [-]
"^AX,! Valor médio da transmissividade na beinda i [-]
P Reif letividade [-1
pe Refletividade de uma lâmina [-]
Ps Refletividade de um sistema de lâminas [-]
X Comprimento de onda [/Jm]
e Ângulo do raio incidente em relação à normal da superfície
X Coeficiente de extinção [-]
M Permeabilidade magnética do meio [ N - s W ]
'^ R Permeabilidade magnética relativa [ N - s W ]
Permeabilidade magnética do vácuo [N - s V c ^ ]





fi Conjunto de filmes finos externos
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Ap Área de um polígono [m^]
IST(N) "Status" de um vértice (-1 ... 2) [-]
Nv Número de vértices de um polígonp [-]
SumXp Componente x do vetor área [m^]
2SumYp Componente y do vetor área tm ]
2SvimZp Componente z do vetor área [m ]
x,y,z Coordenadas de um ponto [m]
u,v,w Elementos de um vetor que representa um segmento de reta [m]
X,Y,Z Eixos coordenados [m]
Alfabeto Grego
P Inclinação de uma superfície [°]
B Elevação do vetor área de um polígono [°]
7 Azimute de parede I°]
Pseudo azimute solar [°]
Ç Pseudo altitude solar [°]
Ç Ângulo do eixo X' em relação a horizontal [°]
B', y ',C' Ângulos de rotação do sistema X'Y'Z' para X"Y"Z" [°]
Siíperescritos
Sistema de coordenadas transladado
Sistema de coordenadas rotacionado e transladado
Subscritos
i,j Sequência dos vértices
X I V
1, 2 Ponto inicial e final
0 Origem do sistema de coordenadas
P Projetado
1 - INTRODUÇÃO
É do conhecimento comum que a produtividade no trabalho aumenta, 
consideravelmente quando se consegue estabelecer condições de conforto térmico 
em um dado ambiente.
Da mesma forma, vários setores industriais também necessitam de uma 
atmosfera controlada para o seu perfeito funcionamento. Como exemplo pode-se 
citar: laboratórios fotográficos, indústriais têxteis, etc ...
Consequentemente a sociedade moderna tem-se torneido cada vez mais 
dependente de equipamentos de climatização. Tais equipamentos, entretanto, têm 
provocado um aumento acentuado do consumo de energia elétrica. Dados do PROCEL 
(Programa Nacional de Conservação de Energia) indicam que em prédios públicos 
o consumo de energia elétrica, associado com equipamentos de climatização, 
representa 48% do consumo total.
Este fato fez com que, a partir do final da década de 70, começassem 
a ser desenvolvidos programas computacionais para a análise de edificações. 
Tais programas, a princípio, permitiram simular edificações, ainda na forma de 
ante-projeto, paj-a que quando construídos viessem a ter um consumo mínimo de 
energia com equipamentos de climatizaçâto.
No final da década de 80 tais programas começaram a incorporar 
módulos que permitiam simular não só a edificaçêio, mas também os equipamentos 
de climatização e controles, e que se revelaram mais eficazes na análise do 
consumo energético do que os programas da geração 70.
Dentro deste contexto Negrão[l], após uma análise do programa 
HVACSIM*[2], concluiu, que o módulo que simulava a edificação não era adequado 
por usar modelos simplificeidos ou então requerer parâmetros não disponíveis na 
realidade brasileira.
Este fato motivou o presente trabalho, onde foram desenvolvidos 
três algoritmos que serão apresentados nos capítulos que se seguem.
0  capítulo 2 apresenta o desenvolvimento de um modelo de radiação 
solar em presença de nuvens. A  adequacidade deste modelo para o hemisfério sul 
foi verificada através da comparação com dados metereológicos, obtidos pelo 
Laboratório de Energia Solar da Universidade Federal de Santa Catarina 
(LABSOLAR), para a cidade de Florianópolis-SC. Foram feitas ainda, comparações 
entre os resultados obtidos neste trabalho còm outros, disponíveis na
literatura.
0 capítulo 3 apresenta uma metodologia para determinar as 
propriedades óticas de materiais transparentes. Mostra-se como tais 
propriedades, bem como a penetração de radiação solar, são influenciadas pelo 
tipo de material e pela posição do Sol.
0 capítulo 4 apresenta um modelo matemático para avaliar as áreas 
sombreadas em edificações. Trata-se de ura programa computacional bastante 
genérico, capaz de simular as áreas sombreadas e/ou transparentes sob a ação 
de elementos de sombreamento e/ou edificações adjacentes. Tal processo é 
ilustrado por um exemplo que envolve a parede leste de uma casa sendo 
sombreada por uma edificação adjacente e por um dispositivo de sombreamemento 
horizontal, durante o período matutino.
Espera-se que com a incorporação de tais algoritmos, o programa 
HVACSIM*[2], e também alguns outros programas existentes, passem a computar, 
de uma forma mais adequada, estas trocas de calor por radiação em edificações.
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2 - RADIAÇÃO SOLAR
2.1 - Introdução
Em alguns países do mundo os dados metereológicos são obtidos por 
uma rede de estações metereológicas relativamente bem distribuídas pelo seu 
território. Após um processamento estatístico, estes dados podem ser 
utilizados, na forma de dados típicos, por programas de simulação térmica em 
edificações. Quando tais deidos não se encontram disponíveis, a alternativa é 
utilizar modelos matemáticos. Estes modelos compreendem duas condições, quais 
sejam: céu limpo e céu nublado. O  modelo mais amplamente utilizado para céu 
limpo é o da ASHRAE ( A m e r i c a  Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers), como descrito no ASHRAE Handbook of Fundamentais[3] e 
revisado por Machler e Iqbal[4]. Para céu nublado, encontram-se disponíveis o 
modelo descrito por Kimura e Stephenson[5] e revisado por Galemis e 
Chatgny[6 ], e o apresentado por Park, Clarke e Kelly[2] o qual usa correlações 
obtidas por Erbs, Klein e Duffie[7], e por Pereira e Rabl[8 ].
A  utilização de dados metereológicos devidamente tratados, é sem 
dúvida a melhor opção. Entretanto, a realidade brasileira é tal que impede a 
utilização direta de dados metereológicos pois estes não existem era quantidade 
ou em condições adequadas para o seu uso. Resta então a opção de utilização de 
modelos matemáticos.
0 modelo da ASHRAE[3,4] para céu limpo é composto por três versões, 
em ordem crescente de complexidade e eficiência. A  versão mais simples, embora 
tenha sido desenvolvida para os EUA, é a única que pode ser utilizada no 
Brasil, de uma forma generalizada, pois, ao contrário das outras, não 
necessita de dados de entrada que não são disponíveis no Brasil. O  modelo para 
céu nublado proposto por Kimura e Stephenson[5] também não pode ser utilizado 
no Brasil, devido à falta de algumas informações necessárias. Devido a estes 
fatos, a maioria dos programas de simulação térmica de edificações utiliza 
somente o modelo de céu limpo, superestimando, desta forma, o impacto da 
radiação solar incidente sobre as edificações e com reflexos sobre a carga 
térmica.
Numa tentativa de sè resolver este problema e, desta forma, computar 
mais adequadamente as trocas térmicas ocorrendo nas edificações, resolveu-se
investigar o modelo para céu limpo proposto por Park et alli[2]. A  
adequacidade deste modelo para o hemisfério sul foi verificada através da 
comparação com dados metereológicos, obtidos pelo Laboratório de Energia Solar 
da Universidade Federal de Santa Catarina. Comparações foram também realizadas 
com o trabalho de Liu e Jordan[9].
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2.2 - Radiação Extraterrestre
A  intensidade dos raios solares, na distância média entre o Sol e 
Terra, sobre um piano normal à linha que une seus centros e localizado fora da 
atmosfera terrestre é chamada de Constante Solar, I . 0  valor de I , segundo
8c ec
Duffie e Beckman[10] é 1353 W/m com uma precisão estimada em ±1,5%.
Entretanto, era 1981 a "World Meterological Organization" adotou um espectro
solar e valores para a radiação espectral que elevaram o valor da constante
2
solar para 1367 W/m .
A  radiação extraterrestre é aproximadamente a radiação de um corpo 
negro na temperatura de 5762 K mas, existem ainda picos e vales no espectro 
devido as propriedades radioativíis dos gases incandescentes do Sol. A  Figura
2.1 compara a radiação espectral de um corpo negro na temperatura de 5762 K, 
com a radiação solar.
FIGURA 2.1 - Radiação solar espectral do Sol = 1 353 W/m )
comparada com um corpo negro a temperatura de 5 762 K.
A  radiação solar varia muito pouco era função da atividade solar. 
Porém, a variação da distância entre a Terra e o Sol, devida à excentricidade 
de trajetória da Terra, produz variações da ordera de ±3%.
A  dependência da radiação extraterrestre era função da época do ano é 
indicada pela equação (2.1) e Figura 2.2. 0 valor adotado para I na Figura8  C
2.2 e era todo este trabalho é de 1367 W/ra .
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^ON ^8C
■ ’ 360-Nd ' *1 + 0,033-cos 365 J ( 2 . 1)
onde é a radiação extraterrestre medida no plano normal para o enésimo
ON
dia do ano a partir de 1- de janeiro.
FIGURA 2.2 - Variação da radiação extraterrestre ao longo do ano
2.3 - Hora Solar
Hora Solar é a escala de tempo baseada no movimento angular aparente 
do Sol através do céu. 0 meio dia solar corresponde ao momento no qual o Sol 
cruza o meridiano do observador.
A  hora solar aparente não coincide cora a hora civil local. Para 
converter da hora solar para hora civil é necessário aplicar duas correções;. A  
primeira é uma correção fixa, constante durante todo o ano, que consiste na 
diferença, era longitude, entre o meridiano em que o observador se encontra e 
aquele no qual a hora civil é baseada. A segunda correção é da equação do
tempo. Esta correção leva era consideração as pertubações na taxa de rotação da- 
Terra, as quais afetam o momento em que o sol cruza o meridiano do 
observador.
A  relação «ntre o tempo solar AST, e o civil LCT, é expressa pela 
equação (2.2).
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AST = LCT + (TZN - LNG/15) + EQT/60 (2 .2 )
onde EQT é a equação do tempo (ver Figura 2.3 ou equação (2.3)) era minutos, 
TZN é o fuso horário e LNG é a longitude do observador era graus. 0  Brasil 
possui sobre seu território três fusos horários: o priraeiro passando pelo 
Atlântico, 2; o segundo por Bríisília, 3; o terceiro pela região oeste da 
Araazônia, 4.
EQT = 9,87-sen-(2-B') - 7,53-cos(B') - l,5-sen(B') (2.3)
onde
' 360-(Nd - 81) 
364B' = (2.4)
DIA 0 0  ANO0 30 60 90 120 150 180 210 2 40 270 300 330 360
C^ES
FIGURA 2.3 - A  equação dó tempo, EQT, em função da época do ano
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2.4 - Declinação Solar
Como pode ser observeido na Figura 2.4, o plano do equador é 
inclinado em relação ao plano da trajetória da Terra em 23,45**. Esta 
inclinação é responsável pela ocorrência das estações climáticas que ocorrem 
na Terra. 0 verão ocorre quando, devido à posição da Terra em relação ao Sol, 
o número de horas de insolação é maior e, consequentemente, é também maior o 
aquecimento desta parte do globo terrestre. No verão do hemisfério sul, devido 
eio fato da Terra estar mais próxima do Sol, a radiação solar direta é mais 
intensa do que aquela observada no verão do hemisfério norte. A  Figura 2.5 
mostra que nas regiões polares, na região limitada pelo paralelo de 66,55°, 
ocorre dias em que o Sol não se põe ou não nasce, dependendo da época do ano. 
Este paralelo define o círculo ártico no hemisfério norte e o círculo 
antártico no hemisfério sul.
FIGURA 2.4 - Revolução da Terra em torno do Sol
Considerando a Terra como fixa, obtém-se ura movimento aparente para 
o Sol, conforme ilustrado na Figura 2.6. A  declinação solar é então definida 
como a distância angular dos raios solares em relação ao plano do equador da 
Terra. A  equação (2.5) descreve a variação da declinação solar, ô, durante o 
ano.
ô = -23,45-sen 360 284 + Nd365 ( 2 . 6 )
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PLANO DA 
ORBITA
FIGURA 2.5 - Posição da Terra em relação aos raios solares no 
solstício de verão no hemisfério sul.
Polo Norte da
Esfero Celeste
FIGURA 2.6 - Esquema da esfera celeste mostrando o caminho aparente 
do Sol e a declinação solar.
2.5 - Ângulos Solares
Nas Figuras 2.7 e 2.8 mostra-se uma visualização de alguns ângulos
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solares.
FIGURA 2.7 - Ângulo hora
FIGURA 2.8 - Ângulo de zênite 6^, altitude solar <p e azimute solar tf»
0 ângulo hora, u, é o deslocamento angular do Sol para Leste (manhã) 
ou Oeste (tarde) em relação ao meridiano local, devido ao movimento de rotação 
da Terra sobre seu eixo, o qual ocorre na razão de 15° por hora. Este ângulo 
será considerado negativo de manhã e positivo a tarde.
0 ângulo de zênite, 6 ^ , e seu complemento a altitude solar, <P, são 
dados p o r [11]:
cos(O^) = sen(ip) = cos(4») • cos(Ô)-cosiw) + sen<4»)-seníÔ) (2.7)
onde 0 é a latitude (negativa no hemisfério norte) e Ô é a declinação solar.
0 azimute solar, V>, medido em graus em relação ao norte (sul para o 
hemisfério norte), é dado por[ll]:
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/...s cos(ô)-seníu)
( 2-8 )
onde V  é negativo no período da manhã e positivo no período da tarde.
0 ângulo horário do pôr-do-sol ou nascer do Sol, pode ser
calculado fazendo-se (p = 0 na equação (2.7). Desta forma:
cos(w^) = -tg(<í>) •tg(ô) (2.9)
onde <0  ^ é negativo para o nascer do sol e positivo para o pôr-do-sol.
Usando a equação (2.2) e convertendo as vmidades, pode-se obter as 
horas locais civis do nascer do Sol, tsr, e pôr-do-sol, tss, de acordo com as 
equações a seguir:
tsr = (LNG/15 - TZN) - EQT/60 + 12-(1 - w  /n)
tss = (LNG/15 - TZN) - EQT/60 + 12-(1 + w^/n)
( 2 . 10)
( 2 . 11 )
Quando a superfície em consideração encontra-se inclinada em relação à 
horizontal, surgem alguns ângulos adicionais, mostrados na Figura 2.9.
FIGURA 2.9 - Ângulos relativos a uma superfície inclinada
0 ângulo de incidência, 0, é o ângulo entre o raio solar e o vetor 
normal à superfície considereida, inclinada de um ângulo ^ era relação a 
horizontal. 0 ângulp 0 é obtido a partir da altitude solar, azimute solar e 
azimute de parede, y, pela relação[ll]:
cos(0) = cos(<ip)-cos(tíJ-)f)-senO) + sen((p) ■ cos(p) (2.12)
onde o azimute da parede y é positivo para o sentido anti-horário a partir do 
norte e negativo no sentido horário.
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2.6 - Intensidade da Radiação Solar Total sobre uma Superfície Inclinada
A  intensidade da radiação solar direta incidindo normalmente sobre 
um plano horizontal, I.„, é dada por:DH
Id h = (2-13)
onde I„„ é a intensidade da reidiação solar direta.DN
A  intensidade da radiação solar total incidindo normalmente sobre 
uma superfície horizontal, I é dada por:
TH
■t h  =  ' d h  ^  'd,
onde I_^ „ é a intensidade da radiação solar difusa sobre uma superfícieG K
horizontal.
Para uma superfície inclinada a intensidade da radiação solar 
direta, na direção normal, é calculada por:
Id = (2.15)
Assumindo que a vizinhança desta superfície não é ref letiva e que a luz é 
distribuída uniformemente pela abóboda celeste, pode-se calcular a intensidade 
da radiação difusa através da equação a seguir[ll]:
^d ^dH
l+cos(p) (2.16)
No caso de a vizinhança possuir uma refletividade p^, pode-se calcular a
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radiação difusa, refletida pelo solo, e compô-la com a radiação difusa, 
proveniente do céu, para determinar a intensidade total da radiação difusa, 
incidente sobre uma superfície inclinada.
T 1 + cosO) 1 , T J . T l-cosO)
dH L 2 J + ^8 DH dH 2 (2.17)
O  valor de p é aproximadamente 0,2 para solo descorberto ou grama e 0,15 paraO
cascalho.
Adicionando a equação (2.17) com a equação (2.15) obtém-se a equação 
para a intensidade da radiação solar total sobre uma superfície inclinada:
H-cosQ) + P- i-cos(|3) (2.18)
2.7 - Radiação Solar Extraterrestre Sobre uma Superfície Horizontal
A  intensidade da radiação extraterrestre incidente normalmente sobre 
uma superfície é dada por:
(2.19)
onde 0 é o ângulo entre o raio solar e a normal à superfície em consideração. 
Para uma superfície horizontal tem-se:
e substituindo cos(0^) pela equação (2.7), resulta
cos(4>)-cos(5)-cos(w) + sen(0) •sen(ô) (2.21)
Integrando a equação (2.21) entre e w^, dados em radianos, tem-se:





H q = Iq Ií |cos(<í')-cos(Ô)- seníü^) - sen(w^) + («^ " “j)'
sen(4>) - s e n (6)) (2.23)
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para uin período de uma hora tem-se:
»0 = COS  ( (P )  ’ COS  ( S )  - COS + s e n ( < P )  - s e n C S ) (2.24)
Substituindo (w + u.)/2 por w, resultao 1
»0 = loN Lcos(<í>) •cos(Ô) •cos(w) + sen(<í>)-sen{ô) (2.25)
A  integração para um dia completo ou seja, do nascer ao pôr-do-sol.
resulta era
-  24 ,
OH n  ON Lcos(<í') •cos(ô) ■sen(ü ) + w •sen(4')-sen(ô)8 8 (2.26)
2.8 - Modelos de Radiação para Céu Limpo






onde os parâmetros A, B, e C são conjuntos de doze valores, u m  para cada mês 
do ano, que são aqui reproduzidos na Tabela 2.1.
A  massa de ar representada pelo símbolo AMS é definida como sendo a 
reláção entre o caminho percorrido pelo raio solar e o que ele percorreria se 
o Sol estivesse a pino. Assumindo que a curvatura da Terra e a  refração do ar 
podem ser desprezadas verifica-se que:
AMS = (P/Pjj)/cos(0^) (2.29)
onde P, Pjj e 0^ representam, respectivamente, a pressão barométrica, pressão 
atmosférica padrão (101,325 kPa) e o ângulo de zênite. A relação P/Pq» segundo 
Lunde[ll], pode ser calculada em função da altitude local pela equação:
P/Pjj = exp(-0,0001184-ALT) (2.30)
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onde ALT é a altitude local em metros.
TABELA 2.1 - Parâmetros utilizados no modelo da ASHRAE[3,4] para o 





Coef. da ASHRAE Revisados
A 2(W/m^)
B C
Jan 177 1 202 0,141 0,103
Fev 173 1 187 0,142 0,104
Mar 155 . 1 164 0,149 0,109
Abr 117 1 130 0,164 0,120
Mai 92 1 106 íO,177 0,1-30
Jun 79 1 092 0,185 0,137
Jul 78 1 093 0,186 0,138
Ago 83 1 107 0,182 0,134
Set 116 1 136 0,165 0,121
Out 147 1 166 0,152 0,111
Nov 166 1 190 0,144 0,106
Dez 177 1 204 0,141 0,103
/  0 parâmetro A, chamado constante solar aparente, deveria representar
a radiação extraterrestre. O  fato de A ser significativamente menor resulta da 
parametrização empregada no algoritmo da ASHRAE. Para a utilização deste 
parâmetro em estimativas de radiação solar no hemisfério sul, a seguinte 
correção deve ser realizada:
A  = ---—  TI OM
0 , 6
(2.âl)
onde A^ e I„ ^ são os valores de A e I „ defasados de seis meses.6 0,0 OM
0  coeficiente B representa a atenuação exponencial da radiação solar 
extraterrestre. A  hipótese básica é que tal atenuação segue uma função 
exponencial com um expoente linear que é a massa de ar, AMS. Na realidade isto 
é verdadeiro apenas para a radiação monocromática.
0  fator de fração difusa, C, significa que a radiação difusa durante 
um dado mês é uma fração fixa da radiação direta incidente sobre uma 
superfície normal aos raios solares.
Os parâmetros B e C também devem sofrer uma correção quando 
utilizados para o hemisfério sul. Tal correção consiste em utilizar os valores
tabelados com uma defasagera de seis meses.
Hoays[12] ajustou equações aos dados fornecidos por Machler e 
Iqbal[4], já corrigidas para o hemisfério sul. Estas equações estão 
reproduzidas no Apêndice A.
Uma primeira variação deste modelo consiste em:
= k -A-exp(-B-AMS) (2.32)D N  A
onde k é ura fator de correção para variações regionais ("Clearness Number"),A
apresentado no ASHRAE Handbook of Fundamentals[3] para algumas localidades dos 
EUA.
Uma segunda variação deste modelo utiliza a visibilidade ao nível do 
solo, como parâmetro para a turbidez da atmosfera, da seguinte forma:
Id k = (2.33)
I^H = (2.34)
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onde f(x) representa a massa de ar elevada ao expoente x (isto é, 
f(0,5)=AMS*^'^), VIS a visibilidade ao nível do solo, em km, e a 
transmissividade d^ atmosfera, a qual é dada por:
= (1-1,13-VIs"“'^^)"' (2.35)
A  terceira variação do modelo é aplicável quando o valor do nível de 
água precipitável é disponível.
W  = (1,0223-0,00149-M)'‘°’^'’ (2.37)
onde M é o nível de água precipitável era mm. A  equação (2.34) continua válida 
para a avaliação da radiação difusa.
Como pode ser percebido, somente a versão mais simples do modelo da 
ASHRAE para céu limpo pode ser usada no Brasil. Isto se deve ao fato de não se
dispor no Brasil dos parâmetros adicionais, requeridos nas outras versões, com
\
o grau de confiabilidade necessário. Usando o modelo original deve-se sempre 
ter em mente o fato de que o modelo foi desenvolvido para o hemisfério norte e
qué quando utilizado no hemisfério sul pode acarretar erros de ordem ainda-não 
conhecida. As variações apresentadas são uma tentativa de tornar o modelo mais 
genérico e independente do local.
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2.9 - Modelo de Radiação Solar para Céu Nublado
0  modelo mais simples de estimar a intensidade da radiação solar 
sobre uma superfície horizontal em dias nublados consiste em calcular a 
intensidadde que poderia ser obtida se o dia estivesse limpo e multiplicar 
este valor por um fator que dependa da cobertura de nuvens. Este fator é 
denominado de CCF ("Cloud Cover Factor") pela ASHRAE[6]. Assim, a radiação 
solar para uma superfície horizontal, em dias nublados, é dada por
'thc = <2-38)
onde I_„ é a intensiade solar total sobre uma superfície horizontal calculadaT H
por meio das equações para céu limpo.
0 problema portanto é determinar CCF em função de CC ("Cloud 
Cover"). Isto pode ser feito utilizando valores medidos da intensidade solar 
sobre uma superfície horizontal, T „ , e correlacionando a razão I,^ „ /I^„ comTHm THni TH
os valores de CC obtidos pelo procedimento descrito a seguir. As observações 
da cobertura de nuvens são feitas de hora em hora por observadores experientes 
que estimam o valor da cobertura de nuvem, numa escala de 0 a 10, para cada 
tipo de nuvem e em quatro camadas diferentes. 0 valor de CC é definido como o 
valor total de nuvens menos a metade dos valores de cirro, cirrostratus e 
cirrocumulus, ou seja: -
CC = C - 0,5-E C  (2.39)
^ j = i
onde C^ é a cobertura total de nuvens e C . . é a cobertura por formas cirro.T cir,j
0 parâmetro CC, assim definido, se aproxima muito do valor da 
opacidade. 0 valor de CC é disponível nas fitas de dados metereológicos dos 
EUA, enquanto a opacidade não, sendo por este motivo utilizado. Empregando CC 
e os dados metereológicos de Ottawa (Canadá) Kimura e Stephenson[5] 
encontraram por ajustamento a seguinte relação entre CCF e CC:
R a d i a ç a o  S o l a r  17
CCF = P' + Q'-CC + R'-(CC) 
onde P' , Q' e R' são parâmetros apresentados na Tabela 2.2.
(2.40)
TABELA 2.2 -Constantes da equação (2.40) obtidas por Kimura e 
Stephenson[5]
Mês P' Q' R'
Março 1,06 0,012 -0,0084
Junho 0,96 0,033 -0,0106
Setembro 0,95 0,030 -0,0108
Dezembro 1,14 0,003 -0,0082
Este método apresenta algumas inconsistências, descritas em 
detalhes, por Galanis e Chatigny[6], os quais ainda sugerem meios de 
melhorá-lo. Entretanto, independentemente das modificações sugeridas, tal 
modelo não é aplicável ao Brasil, devido à impossibilidade de determinação dos 
valores de CC.
Pelo que foi até aqui apresentado pode-se concluir que não existe um 
modelo de simulação de radiação solar, na presença de nuvens, que seja 
adequado para sua utilização no Brasil. Portanto, os próximos itens deste 
capítulo serão referidos à obtenção de um modelo de radiação solar para dias 
nublados, similar ao empregado por Park, Clarke e Kelly[2], através da 
utilização de dados de radiação solar difusa e total obtidos pelo Laboratório 
de Energia Solar da.Universidade Federal de Santa Catarina.
2.10 - Dados Solares
Os dados solares utilizados neste trabalho, referentes eio período 
compreendido entre 01/01/90 e 31/12/91, foram obtidos junto ao laboratório de 
Energia Solar (LABSOLAR) da Universidade Federal de Santa Catarina, localizado 
na cidade de Florianópolis - SC - (LAT. 27° 36'; LNG. 48 34'; ALT. 2,8m). Os 
registros foram efetuados por ura sistema de aquisição de dados HF 3497A 
utilizando como sensores dois pirómetros Kipp & Zonenn tipo CMIO, sendo um 
pirómetro para leitura da radiação total e outro, com anel de sombreamento,
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para leitura da radiação difusa. A aquisição de dados é feita a cada intervalo 
de 5 segundos e integrada era intervalos de 5 minutos. Um grande número de dias 
foram perdidos no ano de 1990 devido à inexistência de "no Break" no sistema e 
a ocorrência de frequentes quedas de tensão da rede comercial. Além disso, 
outros dias foram descartados em decorrência dos seguintes fatores: a) - dados 
incompletos; b) - valores de radiação difusa maior que os valores da radiação 
total; c) - os valores de radiação difusa e extraterrestre não atendem à 
condicão I ^ 0,5 caracterizando o desalinhamento do anel de sombreamento
dn OH
e a consequente incidência de radição direta sobre o piranômetro. A  Tabela 2.3 
mostra a distribuição mensal dos dias perdidos nos anos de 1990 e 1991.
TABELA 2.3 - Distribuição mensal dos dias perdidos nos anos de 1990 
e 1991
Mês 1990 1991 Total
Janeiro 16 11 27 .
Fevereiro 6 7 13
Março 10 6 16
Abril 11 2 13
Maio 4 1 5
1 Junho 5 3 8
Julho 3 1 4
Agosto 6 6 12
Setembro 8 3 11
Outubro 5 1 6
Novembro 11 1 12
Dezembro 10 2 12
Total 95 44 139
No presente trabalho foram considerados somente os valores de 
radiação solar horária compreendidos entre duas horas após o nascer do Sol e 
duas horas antes do pôr-do-sol. Entretanto, no computo da radiação solar 
diária foram consideradas todas as horas entre o nascer e o pôr-do-sol.
As curvas foram ajustadas pelo método dos mínimos quadrados, sendo o 
coeficiente de correlação calculado por meio da equação (2.41), de acordo com 
a referência [13].
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rc = /  1 - (2.41)
onde Sy e Sy são respectivamente o erro padrão da estimativa de Y para X  e o 




_  E  Y
Y = ---  (2.44)
Np
sendo o valor de Y  estimado pela equação ajustada, Y a média dos valores
2
de Y  e Np o número de pontos considereidos. 0 valor de rc é denominado 
coeficiente de determinação o qual determina quanto da variação na variável 
dependente pode ser atribuído a variações na variável independente. Por 
exemplo, um coeficiente de determinação de 0,98 significa que 98% da variação 
explicada pode ser atribuída a variações em X  e 2% a erros randômicos 
(assumindo que a função descreve realmente a relação física entre X  e Y). A  
variação explicada pode ser vista na equação da variação total (equação 
(2.45)) onde o primeiro termo da direita é a variação não-explicada‘ e o 
segundo termo a váriação explicada. Uma variação alternativa para o cálculo do 
coeficiente de determinação é dado pela equação (2.46).
E (Y - Y)^ = E (Y - Y^,,)" + E - Y)^ (2.45)
2 í  ( Y „ t  - Y)"
rc^ = ---- ----------  (2.46)E (Y - Y)
Para as equações com três ou mais variáveis o coeficiente de determinação é 
denominado coeficiente de correlação múltipla.
2.11 - Relação entre Radiação Total e Difusa
Como a quantidade de nuvens no céu varia muito ao longo do dia, as 
intensidades da radiação direta e difusa também variam, pois ambas dependem da 
transmissividade atmosférica a qual é influenciada pela presença de nuvens. 
Numa tentativa de estabelecer uma relação entre as radiações difusa e total, 
vários trabalhos analisara graficamente a razão entre as radiações difusa e 
total em função da razão entre as radiações total e extraterrestre. Os 
gráficos disponíveis na literatura são baseados em médias mensais. Neste 
trabalho serão utilizados somente valores reais, permitindo assim uma melhor 
visualização da dispersão dos pontos experimentais utilizados.
A  razão entre a radiação total e a radiação extraterrestre ambas 
sobre uma superfície horizontal é denominada, neste trabalho, de índice de 
Limpidez sendo definida de três formas distintas, dependendo do caso:
_ TH índice de limpidez médio mensal (2.47)
—24 —24onde H  „ e H „ representara respectivamente a média da radiação total diária ei n  UH
a média da radiação extraterrestre diária no período de um mês sobre uma 
superfície horizontal.
" thK  = — 7 índice de limpidez diário (2.48)
" Í h= ~Y~ : índice de limpidez horário (2.49)
”oH
0  valor de pode ser encontrado para várias localidades próximas 
de estações metereológicas ou por meio de publicações de levantamentos 
metereológicos feitos por satélites. A  Tabela 2.4 apresenta os valores de 
para a cidade dé Florianópolis, calculado com os dados fornecidos pelo 
LABSOLAR, para todos os meses dos anos de 1990 e 1991, incluindo as médias 
mensal e anual para os dois anos considerados.
As Figuras 2.10 a 2.13 mostrara respectivamente o comportamento da 
razão entre as radiações difusa e total, em base diária, em função de para 
os meses de verão (dezembro, janeiro e fevereiro), inverno (junho, julho e
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TABELA 2.4 - Valores de K^j. e a quantidade de dias utilizados no seu 














































































Anual 0,4648 270 0,5006 321 0,4842
agosto), meia estação (março, abril, maio, setembro, outubro e novembro), e 
anual. Todos os gráficos possuem um polinómio de quarto grau ajustado aos 
pontos. ‘
A equação (2.50) constitui o polinómio de quarto grau ajustado aos 
591 pontos experimentais da Figura 2.13 com um coeficiente de determinação de 
0,94. A  equação é válida para o intevalo de entre 0,0449 e 0,7390.
H 24
= 0,912342 + 0,375308-K^ - 1,85372-K^ - 2,71794-K^ +
«TH
+ 3,40789-k ’ (2.50)
A  Figura 2.14 mostra uma comparação entre os polinómios dado pela 
equação (2.50) e o apresentado por Pereira e Rabi[8]. A  diferença entre as 
curvas apresentadas é mais relevante nos valores de próximos de 0. A  curva 
obtida neste trabalho está próxima da obtida por Liu e Jordan[9]. Entretanto, 
segundo Pereira e R a b i [8], os dados utilizados por Liu e Jordan não sofreram 
uma correção para compensar o sombreamento provocado pelo anel do piranómetro. 
Para comprovar este fato Pereira e Rabi[8] revisaram o trabalho de Liu e 
Jordan[9] utilizando os mesmos dados mas, desta vez, aplicando a correção
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FIGURA 2.10- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base diária, e o índice de limpidez para os meses de 
verão
FIGURA 2.11- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base diária, e o índice de limpidez para os meses de 
inverno
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FIGURA 2.12- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base diária, e o índice de limpidez para os meses de 
meia estação
FIGURA 2.13- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base diária, e o índice de limpidez para todos os meses 
do ano
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necessária e comprovaram a sua observação.
Os dados utilizados no presente trabalho foram corrigidos para 
compensar a existência do anel, de acordo com uma equação fornecida pelo 
LABSOLAR. Entretanto, verifica-se claramente que tal equação não produz os 
efeitos desejados, pois quando tende a zero a razão entre as radiações 
difusa e total não tende a 1 .
FIGURA 2.14- Comparação entre a correlação obtida neste trabalho e a 
obtida obtido por Pereira e Rabl[8 ]
Considerando que as edificações são, geralmente, simuladas em base 
horária resolveu-se repetir o procedimento anterior mas empregando valores de 
radiação solar horária. Desta forma foram estabelecidas relações entre a razão 
das radiações difusa e total em base horária, e o índice de limpidez horário. 
As Figuras de 2.15 a 2.17^ apresentara as correlações obtidas para as diversas 
estações, utilizando-se dados de radiação solar em base horária.
Na Figura 2.18 é novamente mostrado um polinómio de quarto grau 
ajustado aos dados horários com um coeficiente de determinação de 0,91 para 
uma população de 4.663 pontos experimentais. 0 polinómio ajustado é dado pela 
equação (2.51) e é válido para um intervalo de entre 0,0124 e 0,8331.
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FIGURA 2.15- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base horária, e o índice dè limpidez para os meses de 
verão
<^T — H t h / H q'OH
FIGURA 2.16- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
base horária, e o índice de limpidez para os meses de 
inverno
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FIGURA 2.17- Relação entre a razão das radiações difusa e total, em 
' base horária, e o índice de limpidez para os meses de
meia estação
■ ' ■■ ■
Anual
. • . • • •
I I I I T ' r i  I i I I r m T  r  i i | i i i i i i i i i | n  i i r r i  r i j  r r i T i  r n  i ) 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
i1 / .1 
OH
FIGURA 2.18- Relação entre a razão das reidiações difusa e total, em 
base horária, e o índice de limpidez para todos meses 
do ano
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H
H,
^  = 0,941536 - 0,578699-k^ + 5,37370-k^ - 17,4029-kJ +
TH
+ 12,5029-k (2.51)
Para tentar melhorar esta cx>rrelação os mesmos dados da Figura 2.18 são 
apresentados na Figura 2.19, porém cora uraa transformação de escalas dada por 
-ln(x). Em seguida foram ajustadas duas curvas, uma com características 
geométrica e linear, dada pelas equações (2.52) e (2.53), e uma outra curva 
somente com característica geométrica.
— I n C k r )  — ~ l n ( H T H / H o H )
FIGURA 2.19- Correlações obtidas utilizando os dados disponíveis em 
base logarítmica




0,198603-In(k^) - 2 , 0 0 2 7 5 (2.52)
TH
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= E X P [-0,084887 - 0,00113008-In(k^) (2.53)
TH
Seguindo o mesmo procedimento da análise em base diária 
apresenta-se, na Figura 2.20, uraa comparação entre o polinómio ajustado para 
todos os meses do ano e o polinómio apresentado por Erbs, Klein e Duffie[7].
X  
^  -an:.
FIGURA 2.20- Comparação entre o,polinómio obtido e o apresentado por 
Erbs, Klein e,Duffie[7]
Percebe-se que a diferença existente entre os polinómios é semelhante àquela 
observada quando as curvas foram ajustadas em base diária.
A  Figura 2.21 mostra uma comparação entre os três tipos de curvas 
ajustadas aos dados experimentais quais sejam: a) - curva polinomial de 4- 
grau; b) - curva cora características geométrica e linear; c) - curva com 
característica geométrica. As duas últimas são as mesmas apresentadas na 
Figura 2.19.
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FIGURA 2.21- Comparação entre os três tipos de correlações obtidas 
neste trabalho
k l  — Hjh/ H qh
X
X
K t =  H ? Í / h 5Í,
FIGURA 2.22- Comparação entre as correlações era base horária e 
diária
Embora a curva com característica geométrica e linear represente 
melhor a população de dados experimentais, a diferença para a curva obtida 
através de regressão polinomial não é significativa. Desta forma, seguindo a 
tendência da literatura resolveu-se manter a regressão polinomial.
Na Figura 2.22 mostra-se uma comparação entre as expressões 
resultantes utilizando-se os dados em base horária e diária. Pode-se verificar 
que não existe uma diferença significativa quando os dados são tratados em 
base horária ou diária. Isto leva à conclusão que se o tratamento fosse 
baseado em termos da intensidade de radiação solar, a equação (2.51) 
continuaria sendo obedecida.
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2.12 - Relação entre a Radiação Difusa em Base Diária e Horária
Definindo r_. como a razão entre as radiações difusa em base horária d
e em base diária,
r, (2-54)





. ■ ' ' \ I .
(2.56)d „24
«OH '
A hipótese anterior só pode ser verificada quando os resultados fornecidos 
pela equação (2.56) são comparados cora os resultados obtidos pela equação
24 1(2.54). Com tal objetivo em mente, substitui-se os valores de H„„ e H„„ na
0 H 0 H
equação (2.56) respectivaraente pelas equações (2.25) e (2.26), resultando
^d
loN- cos (0)-cos (5)-cos (u) + sen(<í>)-seníS)
24.1 • n ON cos(<í>)-cos(ô)-seníu ) + u -sen(<í>)-sen(5)8 8
(2.57)




cos(<í>) ■ cos(ô)-cos(w) + sen(<í>)-sen(ô)
cos(<í>)-cos(5)-seníw^) + •sen(<í>)-seníô)
(2.58)
dividindo denominador e numerador por cos(4>)-cosíô), tem-se
n cos((J) + tg(4»)-tg(5)
’^d " 24'sen(ü ) + w  •tg(0)-tg(Ô)
S 8
(2.59)
e utilizando a equação (2.9) obtém-se:
n cos((<)) - cos(w )
8
^d “ 24 sen(u ) - o -cos(w ) 
8 8 ' 8
(2.60)
Esta equação é ilustrada, na forma gráfica, na Figura 2.23.
Horas . do nascer até o p ô r - d o —sol
X=o
X
X  «- T3
FIGURA 2.23- Representação gráfica da equação (2.60)
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Liu e Jordan[9], utilizando dados metereológicos registrados 
respectivamente ao longo de 10 e 4 anos, no estado de Massachuselts - EUA, e 
em Helsingfors - Finlândia, promoveram uma comparação entre os resultados 
fornecidos pela equação (2.60) e os obtidos pela equação (2.54), aplicada aos 
dados experimentais, e confirmaram a hipótese, representada pela equação
(2.55).
A  Figura 2.24 representa tal comparação para os dados obtidos no 
LABSOLAR - UFSC. Neste caso os valores de r^ teóricos foram obtidos para o 15- 
dia de cada mês, utilizando a equação (2.60), enquanto que os valores de r.
r_. horários médios mensais, 
d
experimentais representam os valores de 
Verifica-se que, quando se trabalha com valores médios, a exemplo de Liu e 
Jordan[9], a hipótese adotada neste item é bastante razoável. Isto não 
significa, entretanto, que os valores instantâneos de radiação solar também 
obedeçam a tal hipótese, o que pode ser comprovado pela Figura 2.25.
fd Tedrico

















FIGURA 2.25- Comparação entre r^ teórico e experimental para valores 
instantâneos de radiação, solar
2.13 - Relação Entre Radiação Total em Base Diária e Horária
Definindo r^ como a razão entre a radiação total horária e a 





Quando os valores de r^ calculados a partir de daidos obtidos em diversas 
localidades são relacionados com o ângulo hora do pôr-do-sol, surgem curvas 
definidas para cada hora, muito semelhantes às geradas pela equação (2.60) e 
mostradas na Figura 2.23. Segundo Liu e Jordan[9] o desvio de qualquer ponto 
em relação à curva média não é maior do que ±5% para as horas compreendidas 
entre 9:00 e 15:00. Pereira e Rabl[8], considerando a semelhança entre as
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" 24 L'p + q-cos(u)
cos(w) - cos(u^)
. sen(w ) - w  -cosíü )
8 S 8
(2.62)
p = 0,4090 + 0,5016-sen(co^ - n/3)




Horas do nascer até o pôr—do—sol
8 9  10 11 12. 13 14 15 16
I I I I I I I I I I I I I t I I I I I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I t I
Hora do Dia, c3 
(a partir do meio dia solar)
0 , 1 5  -
ojo -
■------  Pereira e Rabl[8]
------ Presente trabalho
0 , 0 5  -
0,00 1—f- i—1—[—T—f—r-|—]—I—r—T—i—I I—I—I—r r  
1 ,0 4  1 .2 9  1 ,5 4  1 ,79  2 ,0 4Ângulo Hora do p ô r - d o —sol, (rad)
FIGURA 2.26- Comparação entre as correlações da literatura e a 
obtida neste t] 
função de u e (*)
rabalho, mostrando a variação de r^ em
Seguindo um. procedimento semelhante ao descrito por Pereira e 
Rabl[8], mas-diferenciado pelo fato de usar valores instantâneos de radiação 
horária e não médias horárias mensais, foram ajustados novos coeficientes à 
equação (2.62) com base nos dados metereológicos obtidos no LABSOLAR d a U F S C .  
Os coeficientes, p e q, obtidos foram:
p = 0,22593 + 0,76006-sen(w^ - n/3) (2.65)
q = 0,86000 - 0,72142-sen(u - n/3) (2.66)
.8
0 erro padrão e o coeficiente de determinação múltipla, associados com as 
equações (2.65) e (2.66), são respectivamente 0,03178 e 0,15637.
A  Figura 2.26 apresenta uma comparação entre as correlações obtidas 
por, Pereira é Rabl[8] e a apresentada neste trabalho, para calcular a variação 
do parâmetro r^ com a hora do dia e com o ângulo hora do pôr-do-sol. 
Verifica-se uma quase perfeita concordância entre as correlações oriundas dos 
dois trabalhos.
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2.14 - Relação entre os índices de Limpidez Horário e Mensal
, Partindo da equação de r^ e substituindo os termos da radiação total 
em função dos respectivos índices de limpidez obtém-se:






Substituindo r^ e r_. respectivamente pelas equações (2.60) e (2.62), obtém-se
T d
uma equação para avaliar em função de e da hora solar, a qual apresenta 
a seguinte forma:
p + q-cos(w) (2.69)
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onde p e q sâo dadas pelas equações (2.65) e (2.66). Na equação (2.69) a 
variável u  pode ser substituída por w pois independe da posição do intervalo 
de hora escolhido para integração durante o dia. O  valor de assira obtido 
não é mais horário e sim instantâneo.
A  Figura 2.27 apresenta os valores de k^, calculados por meio da 
equação (2.69), para o 21- dia de janeiro utilizando = 0,4222 (ver Tabela 
2.4). Percebe-se uma boa aproximação entre as duas curvas apresentadas o que 
indica que os erros associados cora a avaliação experimental da radiação total, 
são pequenos. Entretanto isto não ocorre para a radiação difusa. >
FIGURA 2.27- Comparação entre as correlações deste trabalho e as de 
Pereira e Rabl[8] na avaliação do índice de limpidez 
horário (k^) em função do diário (K^)
2.15 - Implementação do Presente Modelo
Dos resultados obtidos nos itens 2.11 a 2.14 sugere-se o seguinte 
procedimento para o cálculo da radiação solar em função da época do ano e do 
índice de limpidez.
1- Da tabela 2.4 obtém-se o índice de limpidez mais adequado ao período em 
que se deseja calcular a radiação solar.
2- Por meio da equação (2.69) calcula-se o valor do índice de limpidez para a 
hora desejada.
I .  ^ . •
3- Através da equação
= (2.70)
calcula-se o valor da intensidade da radiação solar total sobre uma 
superfície horizontal.
4- Através da equação (2.51) calcula-se o valor de I.„ e, em seguida, da
' Q H
relação
^DH “ ^TH “ 7 d H  (2.71)
obtém-se o valor da intensidade da radiação solár direta sobre uma 
superfície horizontal.
\  I
' ■ ' ' ■ \ I : ■
Na Figura 2.28 mostra-se uma comparação entre os valores obtidos 
para as intensidades da radiação solar total e difusa utilizando o método da
( I
ASHRAE para céu limpo e o presente método. 0 valor do índice de limpidez 
utilizado foi o médio considerando os anos de 1990 e 1991, para o mês de 
janeiro e o dia considerado foi o dia 21. Percebe-se claramente, na Figura 
2.28, a diferença existénte entre o cálculo da radiação solar pará um dia de 
céu limpo e para um dia nublado. A  semelhança obtida entre o método aqui 
desenvolvido, a partir dos dados fornecidos pelo LABSOLÁR -ÜFSC, e as 
correlações disponíveis na literatura é relativamente boa, principalmente 
quando se consideram os problemas associados com a aquisição experimental dos 
dados.
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oee««  Total ASHRAEr3.4] 
» « « i  Total Kt = O JO  
* * * * *  Total Kt = 0,60  
Total Kt = 0,42  
O&O&O Difusa ASHRAE[3,4] 
DBOM Difusa Kt = O JO  
Difuso Kt = 0,60  
Difusa Kt = 0,42
10 12 14-  ^ 16Hora Civil Local
FIGURA 2.28- Comparação entre os modelos de radiação solar para céu 
limpo da ASHRAE com o presente trabalho.
2.16 - Conclusão
De acordo com Figura 2.28 o método da ASHRAE para céu limpo 
superestima consideravelmente os valores da radiação solar em um dia nublado. 
A  utilização deste método, sem qualquer critério, em programas de simulaçao 
térmica de edificações, trará, como consequência uma maior carga térmica, o 
que por sua vez determinará uma maior capacidade instalada de equipamentos de 
climatização e, obviamente, também um maior consumo de energia.
0 método aqui demonstrado mostra-se bastante simples e versátil 
sendo, portanto, seu uso recomendado para simulações térmicas de edificações 
e, até mesmo, para avaliação de valores máximos de radiação. Neste último caso 
o valor do índice de limpidez médio diário deve estar na ordem de 0,70, 
caracterizando assim um dia de céu limpo.
Como ressalvado no item 2.11, a aquisição de dados de radiação 
difusa pelo LABSOLAR - UFSC, carece de uma correção mais apropriada do efeito
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de sombrearaento provocado pelo anel do piranômetro. Isto fica evidenciado, 
através dos gráficos apresentados, pois a relação não tende a 1,0 quando
o índice de limpidez tendia a zero. Este fato motivou o LABSOLAR - UFSC a 
substituir o anel por um disco de sorabreamento, o que levou os dados 
experimentais a apresentar a tendência esperada.
Como o objetivo do presente trabalho é utilizar as correlações 
desenvolvidadas em programas de simulação térmica de edificações, quando as 
análises são geralmente feitas com > 0,4, as restrições encontradas para 
pequenos valores de K^, podem ser desprezadas.
4 0
3 - PIETRAÇÃO DE RADIAÇÃO SOLAR ATRAVÉS DE SUPERFÍCIES lANSPARENTES
3.1 - Introdução
A crescente utilização de vidros nas edificações brasileiras, fez 
com que a parcela de penetração de radiação solar através destes elementos se 
tornasse um dos fatores determinantes da carga térmica. Entretanto, avanços 
mais recentes na tecnologia de vidros vem permitindo a produção em escala 
comercial de vidros especiais, os quais permitem alguma forma de controle 
sobre a penetração'de radiação solar.
Para que se possa avaliar corretamente o ganho de calor solar 
através de superfícies transparentes, deve-se conhecer precisamente a 
transmissividade e a absortividade destas superfícies, as quais podem ser 
sistemas compostos por maiS' de um elemento transparente e ter ou não 
propriedades especiais.
Mitalas e Arsenault[14] desenvolveram um modelo, baseado na técnica 
de regressão polinomial que calcula as propriedades óticas de sistemas cora uma 
ou duas lâminas de vidro claro comum em função do ângulo de incidência do raio 
solar. Mathieu[15] apresentou um processo de cálculo das propriedades óticas 
de elementos transparentes, constituídos por ura substrato dielétrico com uma 
película depositada sobre a sua superfície, e mostrou que a complexidade da 
solução aumenta com o número de filmes considerados. Mais recentemente foi 
publicado o código computacional WINDOW-4.0[16], que permite a determinação 
das propriedades óticas de sistemas cora vários tipos e números de elementos 
transparentes, a partir de dados de transmissividade e refletividade 
fornecidos pelos fabricantes.
1 I
0 presente trabalho baseia-se no modelo utilizado por McLean[17]. 
São considerados vidro comum (claro), vidro termo-absorvente (verdé, marrom, 
bronze) e vidros cora filmes finos depositados sobre a sua superfície. Tais 
filmes tem a finalidade de aumentar ou diminuir a refletividade dos sistemas 
em consideração. 0 modelo desenvolvido permite a determinação das propriedades 
óticas de sistemas cora qualquer número e tipo de placas transparentes em 
função da posição do sol, do local e das condições metereológicas, o que não 
acontece nos modelos anteriormente mencionados.
Foram desenvolvidos dois módulos: detalhado e simplificado. 0 módulo
simplificado determina as propriedades óticas de sistemas com até dois 
elementos transparentes, de vidro comum ou absorvente, e requer um número 
mínimo de dados de entrada. 0 módulo detalhado determina as propriedades 
óticas de sistemas que utilizam qualquer número de lâminas, de vidro comum ou 
absorvente, e com ou sem filmes finos. Neste caso é necessário que se forneça 
um conjunto de bandas monocromáticas, como dados de entrada.
É ainda apresentado um modelo simplificado do cálculo do ganho de 
calor solar bem como uma comparação entre o modelo aqui desenvolvido e outros 
existentes.
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3.2 - Espectro Solar
Para determinar a transmissividade de lâminas de materiais 
transparentes é necessário o conhecimento das características espectrais da 
radiação solar. Como estas lâminas encontram-se na superfície terrestre é 
necessário conhecer as características da luz solar, após esta ter passado 
pela atmosfera, era diferentes situações de clima, local e hora.
0 termo Luz refere-se normalmente à faixa visível do espectro 
eletromagnético (0,4 a 0,7 um) entretanto, neste trabalho, todo o espectro 
solar (0,3 a 5,0 /Jm) é considerado. A  Figura 3.1 apresenta a radiação solar 
espectral para várias espessuras óticas da atmosfera.
0 método tradicional de determinação da transmissividade total, a 
partir do conhecimento de sua transmissividade espectral, é mostrado através 
da equação (3.1).
' rs.o
T = 4° ^ —  (3.1)
p5,0
. . I-vdX0,3 X .
onde é a intensidade da radiação solar espectral, e é a transmissividade 
espectral do material.
Se a equação (3.1) fosse empregada na presente forma seriam 
necessários os valores contínuos da radiação solar espectral e da 
transmissividade espectral. Como tais parâmetros não se encontram disponíveis 
a equação (3.1) é aproximada pela equação (3.2).
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T  =
Ia-í^  AX AX i i“l i i (3.2)
Iai „  AX i i"l i
onde . é o valor médio da radiação solar espectral no intervalo de
comprimento de onda entre X e X + AX., e . é o valor médio da
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FIGURA 3.1 - Radiação solar espectral para várias espessuras óticas 
da atmosfera
A  equação (3.2) torna-se muito mais simples se o intervalo de 
comprimento de onda for escolhido de forma a fazer cora que os valores de 
I^ j^  sejam constantes. Desta forma,
X  =
i = l i 
Nb (3.3)
Se . for considerado como o valor médio da transmissividade
espectral no intervalo A X . , a transmissividade pode assim ser facilmente 
determinada.
Thekaekara[18] publicou uma análise detalhada do espectro da 
radiação solar extraterrestre. Wiebelt e Henderson[19] modificaram o espectro 
da radiação solar extraterrestre, apresentado por Thekaekara[18], levando em 
consideração a absorção e o espalhamento provocado pelos gases atmosféricos e 
poeira, presentes na atmosfera. Foram considerados os seguintes parâmetros:
a) - local: rural ou urbano
b) - condicões de céu: nublado ou limpo
c) - ângulo de zênite do Sol: 0 - 75°
I
Assim sendo, pode-se calcular, de acordo com a equação (3.2) 
ou (3.3) a transmissividade solar total a partir dos valores de 
transmissividade espectral fornecidos por Wielbet e Henderson[19].
Normalmente os fabricantes de vidro usam uma radiação solar 
espectral correspondente a uma massa de ar de valor 2 para calcular a 
transmissividade solar total t . Isto corresponde, nas tabelas de Wiebelt e 
Henderson[19], a uma área rural com céu limpo e, a um ângulo de zênite do Sol 
de 60°.
No presente trabalho será assumido que dentro de cada banda em 
consideração, a onda é monocromática. Neste i caso o comprimento de onda que 
representa a banda é aquele que a divide em duas partes de igual energia. 
Portanto, uma série de comprimentos de onda pode ser utilizado para 
representar uma série de bandas monocromáticas.
Quando não se possui informações sobre o comportamento ótico do 
sistema em função do comprimento de onda, considera-se o espectro solar como 
sendo monocromático. Com isto, a análise de sistemas mais complexos, como por 
exemplo filmes finos sobre um substrato transparente, fica um pouco 
prejudicada, embora isto não ocorra com sistemas simples.
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3.3 - índice de Refração
0 indice de refração absoluto, n, de qualquer material é definido 
como a razão entre a velocidade da luz, c, e a velocidade de propagação da 
onda no meio considerado, v.
n . - ^  (3,4)
Comparando as equações de Maxwell para o espaço livre com as 
equações diferenciais da onda (Apêndice B) verifica-se que o índice de 
refração absoluto pode ser calculeulo por
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" = <3-5)
onde e e u são respectivamente a permissividade relativa e a permeabilidadeR R
relativa do meio, dadas por:
' (3.6)
sendo e e respectivamente as permissividades elétricas do meio e do vácuo, 
enquanto M e são respectivamente as permeabilidades magnéticas do meio e do 
vácuo. Como a maioria dos elementos transparentes em consideração não são 
magnéticos, pode-se assumir que ^ 1 logo.
(3.8)
Empregando as equações de Maxwell, Mathieu[15] demonstrou que para 
materiais condutores, isto é, aqueles que absorvem uma parte da radiação 
incidente, a permissividade e é substituída por uma permissividade complexa, 
ê, dando origem a um índice de refração tkmbém complexo:
n^ = 4 "  (3.9)
0
n = n - ix (3.10)
onde X é o coeficiente de extinção, o qual é uma medida da atenuação sofrida 
pelo raio quando da sua passagem pelo meio.
0 índice de refração n, é a variável mais importante para a 
determinação da absorção e transmissividade de sistemas transparentes.
A Tabela 3.1 apresenta índices de refração para algujnas 
substâncias[17]. Embora o ar tenha ura índice de refração n = 1,00029 seu
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valor, no presente trabalho, será considerado igual a um.
TABELA 3.1 - índice de refração médio sobre o espectro solar de 
várias substâncias.
Substância índice de Refração
Vidro (comum) 1,52
Plexiglass 1,48
T e d lar 1,45
Água 1,33
Ar 1,00
Os valores do índice de refração da Tabela 3.1 são uma média para todo o 
espectro solar já que e depende da frequência da onda. Portanto quando se 
considera a radiação solar em bandas deve-se ter o cuidado de utilizar o 
índice de refração adequado para cada banda. Algumas referências[20] 
apresentam equações que descrevem o comportamento do índice de refração de 
alguns materiais em função dó comprimento de onda.
3.4 - Leis da Reflexão e Refração
Considere uma onda incidente E.^^ polarizada, de modo que sua 
amplitude atue unicamente no> plano x'y' (Figura 3.2), sendo portanto paralela 
ao plano de incidência.^
Certas condições de contorno devem ser obedecidas pelas ondas na 
interface dos dois meios. A  soma das componentes da intensidade elétrica das 
ondas refletida è inbidente, paralelas à interface, deve ser igual à 
intensidade da onda refratada no mesmo plano. Isto deve-se ao fato da 
intensidade no meio da onda incidente ser a superposição das intensidades 
incidente e refletida. Destas condições surge a seguinte igualdade das 
componentes y nos dois meios:
E. + E = E,ly  ry  ty (3.11)
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FIGURA 3.2 - Leis de refração e reflexão
Assim sendo, obtém-se[21],
n.-sen(0) = n,-sen(0^) = n^-sen(0^) (3.12)
de onde conclui-se que
e = ei r (3.13)
0 ângulo de reflexão de uma onda eletromagnética é, assim, igual ao seu ângulo 
de incidência (ròtacioneido sobre a normal à interface de iim ângulo ir).
Da equação (3.13) pode-se ainda obter a seguinte relação entre 0. e
e : '
s e n ( 0 . )  n ^  n . .  -  i x .1 __ _t _ _i______ ^
s e n ( 0 ^ )  ~  A  ~  -  i x ^
(3.14)
Quando ambos os meios são dielétricos ou transparentes, então x.=x^-»0 
e a equação (3.14) se reduz a
sen(0.) n. 
sen(0^) ~ n^ (3.15)
A  equação (3.15) é conhecida com ÍCet, de Para o caso frequente em que a
onda incidente está no ar (n « 1), então n^ = sen(0.)/sen(0^).
Quando uma onda eletromagnética passa através de vários meios 
dielétricos (placas planas paralelas de material transparente) a lei de Snell 
toma a seguinte forma:
n^-sen(e^) = n^-sen{6^) = ... = n|^-sen(8|^) (3.16)
onde os subescritos 1, 2, ..., N  identificam os meios atravessados pela onda.
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3.5 - Coeficentes de Transmissão e Reflexão
Existe uma relação entre as amplitudes dos campos elétricos da onda
I
incidente e as ondas refletida e transmitida. Para encontrar tal relação é 
conveniente supor uma onda monocromática incidindo sobre uma superfície plana 
que separa dois meios. Seja qual for sua polarização esta onda pode ser 
dividida nas suas componentes paralela e perpendicular ao plano de incidência, 
podendo ainda estas componentes ser tratadas separadamente.
3.5.1 - Componente Perpendicular
A Figura 3.3 mostra as projeções do campo elétrico sobre o 
plano de incidência e as do campo magnético associado com o canipo elétrico 
(denominado embora esteja no plano de incidência).
FIGURA 3.3 - Componentes perpendiculares ao plano de incidência
Entre os campos E e H, tem-se a seguinte relação[21]:
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I H I = ^ - I E I  (3.17)
Para materiais não-magnéticos, tem-se
IHI = lEl (3.18)
Considerando a continuidade das componentes tangenciais do campo E, obtém-se
I
Considerando também a continuidade para as componentes tangènciais de H, 
tem-se
- H. •cos(0.) + H ■cos(0.) = - -cos(e ) (3.20)
1 1 r i Xr t.
Substituindo a equação (3.18) na equação (3.20) obtém-se
n . -E.^-cosíe.) + n.•E^^-cos(e.) = n^-E^^-cos(e^) (3.21)
Combinando as equações (3.19) e (3.20) tem-se 
E n.-cos(0.) - ri -cos(0 )
r. " ^ ^  ' (^-22)i-L n.-coS(0.) + n^-cos(O^)
E 2-n.-cos(0.)
t^ - ^ ^  --------  (3.23)
iJ- n.-cos(0.) + n^-cos(O^)
3.5.2 - Componente Paralela
Um par de equações similares pode também ser obtido quando o 
campo E incidente está no plano de incidência como mostrado na Figura 3.4. A 
continuidade das componentes tangenciais de E nos dois lados da fronteira 
exige que
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E. -008(0.) - E -cos(0.) = E. -cos(0,)
i i i  1 r i i  1 t i i  t
(3.24)
FIGURA 3.4 - Componentes paralelas ao plano de incidência
De forma similar, a continuidade das componentes tangenciais de H  fornece:
(3.25)n.-E. + n.-EI 1 „ i r, =
Combinando as equações (3.24) e (3.25) obtém-se
E n -cos(0.) - n.-cos(0^)








A  utilização da lei de Snell (equação 3.15) para materiais perfeitamente 
dielétricos fornece as seguintes relações:
r. = -
sen(0. - 0^) 
sen(0. + 0^)
r =





t = --------^  (3.30)
sen(0. +
2-sen(9 )■cos(0.)
t = ------------- ----------------  (3.31)
■' sen(0. + 0^)-cos(0^ - 0.)
Quando 0.= 0^= 0 (raio normal à interface) obtém-se:
n - n.
r = - r = ^ . ■■' (3.32)II +  H i
2-n,
= = , < 3 - « )
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3.6 - Refletividade e Transmissividade
A potência por unidade de área de uma onda eletromagnética é chamada 
de Vetor de Po3Titing e é dado por:
S = E X H  (3.34)
A  intensidade da radiação é dada por ‘
A
I = <S> = (3.35)
ou, para materiais dielétricos não-magnéticos
I = <S> = (3.36)
A intensidade de radiação é a energia média por unidade de tempo 
atravessando um elemento de área unitária normal a S. No caso da Figura 3.5 
I., e são respectivamente a radiação incidente, a radiação refletida e a 
radiação transmitida. A  intensidade de radiação incidido perpendicularmente 
sobre o elemento de área unitária é l.-cos(0.). De forma semelhante l^-cos(0.) 
e l^-cos(0^) são as intensidades refletida e transmitida na interface para a 
área unitária.
A refletividade p, é a razão entre as intensidades refletida e a
incidente, ou seja.
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I -cosi©.) Ir_____  1 ___ r
l.-cos(0.)“ I. (3.37)
FIGURA 3.5 - Reflexão e transmissão de um raio incidente
A  transmissividade "c é definida como sendo a razão entre as 
intensidades transmitida e a incidente, ou seja: ,
l^-cos{9^) 
I.-cosíe.)
Substituindo a equação (3.36) nas equações (3.37) e (3.38) obtém-se
(3.38)






Um balanço de energia no esquema indicado na Figura 3.5, fornece
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I.-A - c o s ( 0 . )  =  I -A -008(0 ) + I -A - c o s ( 0  )i 8  1 r s  1 c s  X, (3.41)
multiplicando ambos os lados da equação anterior por /^ q *c obtém-se 
n.-Ej-008(0.) = n.-E^-cos(0.) + n^-E^*cos(0^) (3.42)
ou
1 =






1 =  P  +  T  
quando não existe absorção.
Empregando a forma de componentes polarizadas, tem-se; 
p . - !




J- n . - c o s ( 0 p  J-
n -cos(0^)
T = — -^---- ^ - t ^
II n.-cos(0j) I 







1 = p + r
II II
Quando o raio incidente é perpendicular à superfície (0.= 0), tem-se:
(3.49)
(3.50)
"t - "i (3.51)
4-n -n.
r = T  = T = ---- -^-- í—  (3.52)
« K  + n^)"
Como a radiação solar está sendo considerada como completamente despolarizada, 
logo sua intensidade é constituída de quantidades idênticas de ambas as 
componentes (perpendicular e paralela), ou seja
I = 0,5-(I + I ) (3.53)
II
logo
1 = p + T = 0,5-(p, + P ) + 0,5-(T + T ) (3.54)
■^ 1 1  - ^ 1 1
3.7 - Absorção
Quando um raio atravessa um meio não perfeitamente transparente ou 
dielétrico, ocorre absorção da energia dimimuindo sua intensidade. Tal 
diminuição pode ser determinada através da lei de Bouguer, a qual considera 
que a radiação absorvida é proporcional à intensidade e ao caminho percorrido. 
Assim
dl = I-K-dx (3.55)
onde K é o coeficiente de absorçâío, o qual depende do comprimento de onda. 
Integrando a equação (3.55), obtém-se
T .  = ^  = ^ - K - l / c o s ( 0 ^ )  : (3
0
A  razão entre a intensidade absorvida e a intensidade incidente é chamada 
absortividade e é expressa por
;
a = 1 - Ta (3.57)
Combinando as equações (3.56) e (3.57), e utilizando a lei de Snell, 
encontra-se
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n . • s e n ( 0 . ) 
1 - ‘ 2 '
1/2'
Ta = exp -k -l /
1 . "t J
(3.58)
Tabelas cora valores de K-L, para diversos tipos de materiais, podem ser 
encontradas na literatura[17,22]. Siegel e howell[21] demonstraram que o 
coeficiente de absorção pode ser relacionado com o coeficiente de extinção 
pela equação
K = 4 -it-x (3.59)
Considerar a radiação como monocromática, significa considerar que o 
meio reduz igualmente a intensidade de todos os comprimentos de onda dentro do 
espectro solar. Neste tipo de absorção, denominado geral, o coeficiente de 
absorção varia de acordo com o comprimento de onda.
3.8 - Cálculo da Transmissão, Reflexão e Absorção para Sistemas de Placas 
Transparentes
Considerando um raio monocromático incidindo sobre uma placa 
transparente, como indicado na Figura 3.6, tem-se
Te = T^-T^-Ta + p^-p^-T^-T^-Ta^ + P^-P^-T^-T^-Ta® + ... (3.60)
pe = P^ + P^-T^-t Í + p^-p^-T^-Ta^ + p^-p^-T^-Ta® + ... (3.61)
Usando a relação = 1 - pi e fazendo a soma da progressão geométrica
resultante tem-se
Te =
(1 - P^)-(l - 
1 - P , P 3 -t.^'
(3.62)
P g - d  - P^)- 
1 -
(3.63)
ae = 1 - (Te + pe) (3.64)
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FIGURA 3.6 - Sistema de uma plaça transparente
Para sistemas com duas placas transparentes, como indicado na Figura 3.7, e de 
acordo com o mesmo procedimento, tem-se:
1 - pe^ ^-pe.
2 , 3  1 , 2
a e  - T e  - p e






2 , 3  1
S,2 1 - P»2,3'P-.,2
(3.68)
onde o primeiro subscrito indica a placa e o segundo a superfície na qual o 
raio está incidindo. A  absorção do sistema é a = a + Se o gás
S  S   ^ S   ^ 2
existente era ambos os lados de cada placa for idêntico, então as equações 
anteriores podem ser reduzidas a:
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FIGURA 3.7 - Sistema com 2 placas transparentes
a) Placa simples
Te = (1 - P)
1 - (P-Ta)^
(3.69)





' =  ^ 2's 1 - pe^-pe^ (3.71)
^S 1 - pe^-pe^ (3.72)
ae^-pe^-TCi
“S,l = 1 - Pe^-P«2 (3.73)
a
«e^-Te^
8,2 1 - Pe^-Pe^ (3.74)
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A  Figura 3.8 mostra um sistema com um número qualquer de placas, N.
FIGURA 3.8 - Sistema de N  placas transparentes
0 raio incidente é parcialmente transmitido através do elemento 1. A  parcela 
transmitida do elemento 1 para o segundo elemento tem suas propriedades 
alteradas para pe^, xe^ e ae^. 0 efeito do raio refletido do elemento 3 também 
é considerado no elemento 2. Isto é feito até que o valor máximo encontrado 
para o raio refletido e transmitido, se já inferior a 0,01% do valor do raio 
incidente inicialmente.
3.9 - Transmissividade de Vidros
Normalmente, a literatura técnica fornecida pelos fabricantes de 
vidros cita somente a transmissividade solar e a transmissividade da luz no 
ângulo de incidência normal. Entretanto, tal informação não é suficiente para 
os propósitos deste trabalho, já que na maioria das situações a radiação 
incidente não é normal à superfície do vidro. Ura procedimento para solucionar 
este problema foi proposto por Petherbridge[23].
A  técnica descrita por Peterbridge[23] é chamada de 7eoaíca d o  K-L 
n a amaZ incldmÃjR. Esta técnica baseia-se no estabelecimento do produto do 
coeficiente de absorção (K) pelo caminho percorido (L), para um vidro claro 
comum e quando a incidência é normal . Um valor de Kl assim encontrado é 
assumido constante para todos os comprimentos de onda ou bandas. Os valores da 
transmissividade, refletividade e absorção podem então ser calculados para 
todos os ângulos de incidência.
A  desvantagem deste método é a sua aplicabilidade somente para 
materiais com índice de refração igual a 1,52 (vidros). Esta técnica fornece 
bons resultados com vidros claros comuns porém o mesmo não é observado para 
vidros absorventes. Um meio de contornar esta deficiência, é dividir o 
espectro solar em duas partes, a visível, 0,30 a 0,78/Jm, e a infra vermelha ou 
invísivel, 0,78 a 5,00/Jm. A  energia contida dentro de cada banda pode ser 
obtida da referência[19]. A  transmissividade solar no ângulo de incidência 
normal t  . „ é então calculada por:so 1 , 0
= x-T , „ + y-T. „ (3.75)
5 0 1 . 0  v i s , 0  i n v , 0
onde T . „ é a transmissividade da luz na normal, e t. ^ é avis,0 inv^O
transmissividade da luz invisível ou infra-vermelho, x e y representam, 
respectivamente, as parcelas de energia contidas nas bandas dos espectros 




A  partir dos valores de t  . „ e t . estimam-se os correspondentes valores^ v 1 s,0 1nv,0
de K-L para o ângulo de incidência normal, os quais, são assumidos como 
constantes para qualquer ângulo de incidência. Para um ângulo de 
incidência, não-normal, tem-se
T = X-T + y-T (3.77)501.1 vis,i ' inv,i ' '
onde o subscrito i indica o ângulo. Deve ser ressaltado que esta técnica 
destina-se a vidros comuns e absorventes não sendo recomendada para vidros 
refletivos ou anti-refletivos.
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3.10 - Ganho de Calor Solar
0 propósito do trabalho aqui apresentado é calcular as propriedades 
óticas ou seja, transmissividade, refletividade e absortividade de sistemas 
constituídos por placas transparentes sob a ação do espectro solar incidente. 
Tais propriedades podem ser utilizadas por qualquer modelo de ganho de calor 
solar o qual não é objeto deste estudo. Não obstante, a título de ilustração, 
um modelo simples de ganho de calor solar é aqui apresentado.
0 ganho de calor solar através do sistema transparente deve-se à 
radiação solar transmitida diretamente através do mesmo e a uma fração da 
energia que ele absorve e retransmite para o ambiente interno por convecção e 
por re-radiação. Assim, o ganho de calor solar, SHG, pode ser calculado por:
1
SHG = Te + f -ae (3.78)
/ ' . ea
onde T e  é a energia transmitida, a e  é a energia absorvida e f^^ é a fração da 
energia absorvida que é transmitida para o ambiente interno.
0 valor de f é uma função complexa das temperaturas interna e0 Sl
externa, da radiação incidente, da absortividade do elementos transparentes, e 
da velocidade do ar nos dois lados do sistema. Lira et al.[24] sugeriram que 
sob condições normais um valor entre 0,27 e 0,33 deve ser usado. Entretanto, 
sob condições de ar parado na superfície externa, este valor pode chegar a 
0,5. Petherbridge[23], por outro lado, sugere um valor de 0,3 para sistemas de 
um só elemento (vidro) sob condições normais. Neste trabalho, será adotado o 
valor de f = 0,3 para sistemas de uma única lâmina e a seguinte equação para
© 3
sistemas com mais de uma lâmina
. I .
SHG = + 0,2-a^ : (3.79)
( I
onde . e a são respectivamente, a energia total absorvida pelas duas
S , i S , N - l  I
placas mais internas.-
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3.11 - Filmes Finos
Para diminuir o ganho de calor solar pode-se utilizar vidros 
absorventes ou vidros refletivos. Os vidros refletivos têm a vantagem de serem 
mais efetivos na redução do ganho solar, pois sofrem um menor aquecimento.
Os vidros refletivos são vidros que possuem uma ou mais películas depositadas 
sobre sua superfície com espessuras inferiores a 1 /Jm. Quando a película 
possui um índice de refração maior que o do substrato, há um aumento na 
reflexão. Entretanto, se o índice for menor, ocorre uma diminuição na 
reflexão. Assim, películas podem ser combinadas para dar ao conjunto as 
características desejadas.
As equações apresentadas a seguir são válidas apenas para películas 
que obedecem à seguinte relação:
n^-d^ > 2,5-X (3.80)
As espessuras de filme, d ^ , consideradas neste trabalho permitiram o 
estabelecimento da equação anterior tanto para o espectro ultra-violeta como 
para o infra-vermelho.
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3.11.1 - Reflexão e Transmissão para Um Filme Fino
Considere um raio solar de comprimento de onda X incidindo 
com um ângulo 6^ sobre um filme fino dielétrico de espessura d^ e índice de 
refração n^ depositado sobre um substrato também dielétrico e cora ura índice de 
refração n , corao apresentado na Figura 3.9. 0 primeiro meio é considerado 
como sendo ar, com um índice de refração n^= 1,0.
Mathieu[15] fez a análise matemática dos efeitos das 
múltiplas reflexões que ocorrem dentro do filme que separa dois meios 
dielétricos, sendo um deles o ar, e obteve as seguintes expressões:
I ' ■ ■ • • I
r j  +  2 - r - r  ■ c o s ( 2 -Ô ) + r ^ ^  
p = ------ l - i - -------- í----^  (3.81)
1 ,+ 2-r^-r2-cos(2-ô^) + r^-r.
ri •cos(0 )
S Sr = —---------
n„-cos(e^) 1 + 2-r^-r2-cos(2-ô^) + r^-r^
(3.82)
onde os subscritos 1 e 2 referem-se às fronteiras mostradas na Figura 3.9. Os 
coeficientes r e t são dependentes do ângulo de incidência 0^, da componente 
de polarização e do índice de refração n^, n^ . e ri^ . Adicionalmente, 5^ 
representa a mudança de fase do raio quando este passa através do filme, sendo
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dado por
Ô = -d^ • cos(0, )f f f ' f (3.83)
FIGURA 3.9 - Sistema de um filme sobre um substrato
Segundo Mathieu[15] com esta técnica pode-se
I
desenvolver equações semelhantes para um número maior de filmes, com a
ressalva de que com a inclusão de mais filmes a solução torna-se mais
complexa. ;
3.11.2 - Reflexão e Treinsmissão para Filmes Finos Múltiplos
De maneira idêntica ao item anterior, considere-se a onda 
polarizada mostrada na Figura 3.9, incidindo sobre um filme fino dielétrico 
entre dois meios transparentes semi-infinitos. Na prática isto corresponde a 
uma camada dielétrica cuja espessura corresponde a uma fração do comprimento
de onda, depositada sobre ura vidro. As condições de contorno para este caso 
são de que as componentes tangenciais do campo elétrico E e do campo magnético 
H  sejam contínuas através da interface ou seja, iguais em ambos os lados.
Na interface 1
", = <=,, - E,,)n„-cos(e^) = - E;^)-n^-cos(9,) (3.85)
Convém ressaltar que E e H  para materiais dielétricos não-magnéticos são 
relacionados pelo índice de refração na seguinte forma
E = (3.86)
Na interface 2
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= ®t2 (3-87)
«2 = <^12 - (3-88)
De acordo com a equação (3.83) uma onda que passa através do filme sofre uma 
mudança de fase ô^, tal que
E _2 = E^i-e"'^f ; (3.89)
As equações (3.87) e (3.88) podem agora ser reescritas na forma:
”2 = ■ E;2-e'^f)-n^-cos(0^) (3.92)
As duas equações anteriores podem ser solucioneidas para E e E' , as quais
1. 1 r 2
quando substituídas nas equações (3.84) e (3.85) fornecera
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isen(5 )
E, = E^-co3(e,) +
= isen(ô^)-n^-cosíe^)-E^ + H^-cosíÔ^) 
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A  matriz característica M,j relaciona os campos nas duas interfaces adjacentes. 











Para um número N de camadas, cada uma com seu valor de n^ e d^, a primeira e a 
última interface são relacionadas por
= M^-M^ ... M^. N+l
H N+l
X3.98)
A matriz característica do sistema é o resultado do produto das matrizes 
individuais, isto é
M = M ^ - M ^  ... M„ = "ii '"is
"*21 “22
(3.99)
Pode-se agora encontrar expressões para os coeficientes de reflexão e 
transmissão da amplitude. Reformulando a equação (3.95) em termos das 
condições de contorno (equações 3.84, 3.85, 3.87 e 3.88) tem-se
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E + E ÍE ^ 1il rl = M ■ t21 E^2-n,-cos(e_,).
(3.100)
Expandindo as matrizes tem-se
1 + r = m,.-t + m,^-n -cos(0 )11 1 2  8 ' s '
(1 - r) •n^j-cos(0Q) = m^^-t + m^^-n^ ■ cos(0^) • t 
lembrando que r = E ,/E e t = E /E , consequentementeli Cb
r =





onde os valores de a, b, c e d são dados na Tabela 3.2 para o ângulo de , 
incidência normal e não-normal, e para as|componentes paralela e perpendicular 
ao plano de incidência.
A  transmissividade e a refletiyidade do conjunto de filmes finos | 
podem ser calculadas pelas equações:
P = Irl
n ■cos(0 )




Para encontrar r ou t para qualquer configuração de filmes finos, precisa-se 
somente computar a matriz característica para cada filme, multiplicá-las e 
então substituir os elementos da matriz resultante nas equações acima.
0 Apêndice D mostra o método pelo qual esta técnica pode ser 
implementada para incluir filmes condutores isto é, filmes finos metálicos, os 
quais são altamente absorventes.
P e n e t r a ç ã o  de R a d i a ç a o  S o l a r  A t r a v é s  de S u p e r f í c i e s  T r a n s p a r e n t e ! 6 5
TABELA 3.2 - Coeficientes das equações (3.103) e (3.104) para as 
componentes paralela e perpendicular da onda incidente
Perpendicular Paralela
n •cos(0 )O O




n - C O S ( 6  )
8 O























isen(ô^)-n^-cos(0^) isen(ô )---- -—
cos(0^)
m 22 cos(ô^) cos(Ô^)
3.12 - Combinação de Filmes Finos e Substrato
A  Figura 3,10 mostra um elemento de um sistema transparente, o qual 
possui um ou mais filmes finos condutores depositados sobre suas superfícies, 
sob a ação de um raio solar incidente. As equações (3.107) a (3.112) são o 
resultado dos somatórios das progressões geométricas das propriedades do 
sistema apresentado na Figura 3.10.
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F I G U R A  3 . 1 0 -  E l e m e n t o  t r a n s p a r e n t e  c o m  f i l m e s  f i n o s  d e p o s i t a d o s  
s o b r e  s u a s  s u p e r f í c i e s
1 - T. P , 2 - ( - P „ ) j
” r r “ r ,
1 - t.
( 3 . 1 0 7 )
( 3 . 1 0 8 )
( 3 . 1 0 9 )
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a  = X - T a - a  / 1 - T a - p  f2 f 1 f2 . f2 ' "^ f 1
« e  =




0 sinal negativo nas propriedades não quer dizer que elas tenham valor 
negativo mas, que a propriedade é calculada com o raio no sentido inverso.





- mais de ura filrae era ambos os lados do substrato: situação da Figura 3.10;
- mais de um filme no lado interno e nenhum nó lado externo: neste caso 
faz-se = í - P,, «r, = 0 e p,, = P,;
- mais de um filme no lado externo e nenhum no lado interno: neste caso 
í®z-se = 1 - P^, = 0 e P,^ = P 3 .
No caso de não existirem filmes em nenhura dos lados, as equações se reduzera às 
equações (3.62) a (3.64)j apresentadas no itéra 3.8. 0 esquema apresentado 
presupõe materiais, condutores. Para materiais dielétricos a absorvidade do 
conjunto de filraes é nula (a^^ = = 0). Logo,
p e  = P ^^  ;+ T ^ ^ - ( - T f ^ ) - T a ^ - P f 2 / [ l  - T a ^ - P f ^ - ( - p ^ ^ ) ]  (3.113)
a e  =  1 -  ( T e  +  p e ) (3.114)
(3.115)
3.8 - Métodos de Cálculo
Para a determinação das propriedades de sistemas em consideração 
desenvolveu-se um programa computacional, que pode tanto empregar um 
procedimento simplificado como detalhado. 0 procediraento simplificado é 
utilizado para sistemas cora, no máximo, dois elementos podento estes serem de 
vidro comum ou absorvente. Os dados de entrada requeridos são o índice de 
refração e, no caso de vidros comuns, a transmissividade à radiação solar é 
também requerida. Para vidros absorventes necessita-se ainda da
transmissividade à radiação solar visível. 0 procedimento detalhado utiliza o 
sistema de bandas, sendo aplicável para lâminas cora filraes finos ou quando 
necessita-se de maior precisão. 0 usuário fornece os intervalos das bandas, o 
índice de refração e a absorção para cada intervalo dado. Este método permite 
ainda o tratamento de ura número qualquer de elementos.
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3.9 - Potencialidades do Modelo
A seguir são apresentados alguns exemplos com a finalidade de 
demonstrar as potencialideides do modelo desenvolvido. Os resultados obtidos 
são comparados com dados de fabricantes e também com outros modelos 
existentes.
3.9.1 - Sistema de Dois Vidros Claros
0 sistema analisado compõe-se de dois vidros comuns claros, 
cora índices de refração igual a 1,52. Foi utilizado o método detalhado raas com 
uma banda única de 0,3 a 5,0/Jm. O e l e m e n t o  externo possui uma espessura de 6mm 
e um coeficiente de absorção de 0,25, O vidro interno possui espessura de 5mm 
e tem ura coeficiente de absorção igual a 0,1. Os resultados aqui obtidos são 
praticamente idênticos ( até a terceira casa decimal) aos obtidos por Mitalas 
e Stephenson (ver McLean [17]).
3.9.2 - Sistema de Dois Vidros (Absorvente/Claro)\
Neste sistema tem-se dois vidros sendo o externo verde 
(absorvente) e o interno claro. Os índices de refração e espessura são 
respectivamente 1,52 e 6mm para os elementos.
Em muitos casos os únicos dados fornecidos pelo fabricante 
do vidro são a transmissividade solar e a transmissividade da luz arabas na 
incidência normal. Corao discutido anteriorraente, é possível determinar, a 
partir destes dados, as propriedades óticas de vidros comuns e absorventes. Os 
valores das transraissividades aqui utilizadas estão reproduzidas no Apêndice 
E. Usando os dados de Pilkingtons (ver McLean[17]), para o sistema descrito, 
faz-se a comparação cora os resultados aqui obtidos, o que é mostrado na Tabela
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3.3. Pode-se observar que a discrepância entre os resultados é mínima. Para 
outros ângulos, os resultados do programa são apresentados na Figura 3.11.
TABELA 3.3 - Comparação entre os dados da Companhia Pilkingtons com 
os valores obtidos no presente trabalho para um sistema 
composto por um vidro absorvente e um claro (incidência 
normal)
Propriedades Pilkingtons[16] Presente Trabalho
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FIGURA 3.11- Comparação dos métodos detalhado e simplificado e 
resultados para o sistema de vidro absorvente e claro
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Comparações realizadas com sistema de um único eleimento, 
claro ou absorvente, são bastante boas, como pode-se observar na Tabela 3.4. 0 
vidro considerado é claro e comum com espessura de 6mm e com transmissividade 
solar de 0,78 e índice de refração igual a 1,52.
TABELA 3.4 - Comparação entre os dados da Companhia Pilkingtons[17] 
cora os valores obtidos no presente trabalho para ura 
vidro claro coraum





3.9.3 - Análise Monocromática e de Bandas Múltiplas
Da transmissividade espectral de um vidro claro comum de 
6mm, mostrada na Figura 3.12, estabeleceram-se oito bandas monocromáticas e 
suas respectivas transmissividades médias, possibilitando assim a determinação 
dos coeficientes de absorção apresentados na Tabela 3.5.
TABELA 3.5 - Transmissividade e coeficiente de absorção para as oito 






0,3 - 0,4 83,0 0,168699
0,4 - 0,6 86,5 0,099206
0,6 - 0,8 80,0 0,229675
0,8 - 1,0 68,0 0,500000
1,0 - 1,2 65,0 0,574560
1,2 - 1,5 69,0 0,475204
1,5 - 1,7 76,0 0,314103
1,7 - 5,0 79,0 0,250000
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FIGURA 3.12- Transmissão espectral de vidro comum claro de 6mm
Da Figura 3.11 e da Tabela 3.4, verifica-se que no 
presente caso, as análises detalhada e simplificada produzem resultados 
bastante semelhantes. A diferença de 1,5% deve-se ao processo visual de 
identificação dos valores de transmissividade média a partir de gráficos 
fornecidos pelos fabricantes.
3.10 - Resultados e Discussão
A Figura 3.13 mostra a variação das propriedades óticas de um 
sistema, em função do número de lâminas de-vidros empregadas. Todas as lâminas 
são de vidro comum, de espessura igual a 6mm. Verifica-se que quanto maior o 
número de lâminas, maior a refletividade e a absortividade. Pode também ser 
observado que com a redução do número de lâminas, o efeito do ângulo de 
incidência sobre a absortividade é reduzido. Um efeito contrário é observado 
para a transmissividade.
A Figura 3.14 apresenta uma comparação entre vários tipos de vidros. 
0  vidro refletivo é constituído por uma lâmina de vidro comum de 6mm, com uma 
película de dióxido de titânio (TiO^) com índice de refração igual a 2,4, 
depositado no seu lado externo. O  vidro anti-refletivo é semelhante com a 
diferença que o material depositado é fluoreto de magnésio (MgF^) que possui 
um índice de refração de 1,38. 0 índice de refração do vidro é 1,52.
Comparando o vidro comum cora o refletivo, verifica-se que ocorre uma 
diminuição na transmissividade e na absorção com o consequente aumento da 
refletividade. Em comparação cora o vidro anti-refletivo ocorre o oposto ou 
seja, tem-se um aumento da transmissividade e da absortividade em detrimento 
da refletividade que diminui.
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FIGURA 3.13- Sistemas cora vários elementos e tipos iguais de lâminas
As Figuras 3.15 e 3.16, mostrara a radiação solar incidente, e o 
ganho de calor solar para vários tipos de materiais transparentes,
I 1
respectivamente para os dias 21 de janeiro e 21 de julho, na cidade de 
Florianópolis(S.C.). Conforme pode ser observado, nesta orientação específica, 
o ganho de ealor solar, para qualquer tipo de material transparente é superior 
no inverno. Este fato pode ser expliceido pela variação dó ângulo de incidência 
dos raios solares, o qual influencia significativamente as propriedades óticas 
dos materiais. Verifica-se ainda, em ambas as figuras, que a utilização de uma 
película refletiva diminui o ganho de calor solar ao contrário do 
anti-refletivo que aumenta o ganho de calor solar. 0 vidro absorvente fornece 
os menores valores de ganho de calor solar dos elementos analisados.
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FIGURA 3.14- Sistemas com um elemento e vários tipos de lâminas
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FIGURA 3.15- Ganho de calor solar para orientação norte no verão
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Hora civil local
FIGURA 3.16- Ganho de calor solar para orientação norte no inverno
3.10 - Conclusão
0 presente trabalho apresenta uma metodologia, rápida e confiável, 
para a determinação das propriedades óticas de materiais transparentes.
São consideradas quaisquer combinações de lâminas cora a 
possibilidade de se combinar também os ; efeitos de filmes finos, do tipo 
refletivo e anti-refletivo,
A estrutura computacional desenvolvida permite a determinação das 
propriedades em base horária, levando assim em consideração o efeito de 
variação do ângulo de incidência dos raios solares. 0 programa pode ser 
incorporado a qualquer programa de simulação dinâmica de edificações, 
permitindo assim uma avaliação adequada das propriedades óticas dos materiais 
transparentes.
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4 - MODELAÇÃO MATfflÂTICA DE AREAS SOMBREADAS EM EDIFICAÇÕES
4.1 - Introdução
Uma das maiores parcelas da carga térmica, em uma edificação, provém 
da radiação solar incidente. Para melhorar a avaliação deste ganho de calor e 
assim permitir o projeto de ura sistema de condicionamento de ar menos 
conservativo e portanto mais barato, deve-se conhecer de que forma as 
edificações estão sendo sombreadas.
No capítulo anterior foi feita uma breve introdução sobre o ganho de 
calor solar através de supefícies transparentes. Para superfícies opacas o 
assunto é amplamente discutido na literatura corao por exemplo no ASHRAE 
Handbook[3] e Clarke[26].
A  maneira mais eficaz de se controlar o ganho de calor solar é atuar 
sobre os raios solares antes de sua incidência sobre as superfícies das 
edificações. Com este propósito é que existera os elementos de sombreamento, 
que são normalmente colocados para atuar sobre as superfícies transparentes. 
Porém, algumas vezes, o sombreamento é provocado de maneira involuntária por 
edificações adjacentes, ou mesmo por detalhes estruturais e arquitetônicos da 
edificação. Em todos os casos mencionados é necessário que se conheça a área 
sombreada das superfícies consideradas. Deve ser lembrado que tal fenômeno é 
dinâmico e obedece ao movimento de rotação e translação terrestre. A 
influência dà movimentação da Terra na radiação solar incidente foi discutida 
no capítulo 2. i.
Na literatura[3,27,28,29,30] existem vários artigos tratando da 
determinação do sombreamento provocado por elementos externos de sombreamento, 
como os mostrados na Figura 4.1. Existe porém, uma limitação clara neste tipo 
de procedimento pois cada elemento diferente requer um algoritmo distinto para 
a sua análise. Tais elementos, geralmente, devem possuir formas geométricas 
simples como as apresentadas por El-Refale[27], Sun[28] e pela ASHRAE[3].
Groth e Lockmanhekin[31] apresentaram ura modelo para a determinação 
do sombreamento mediante a representação de todas as formas arquitetônicas era 
uma série de polígonos planos. Por meio de transformação de coordenadas e 
projeção das sombras faz-se a redução do problema tridimensional para o plano 
da superfície da edificação em que se deseja calcular o sombreamento. Por meio
da aplicação de elementos discretos na superfície desejada, o problema é então 
solucionado verificando-se quais elementos possuem seus pontos centrais 
sombreado ;
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FIGURA 4.1 - Modelos de "Brise" calculados por alguns algoritmos
0 trabalho aqui apresentado é baseado no trabalho de Clark'e[26]
adotando o sistema de coordenadas homogêneas[32], mas em vez do sistema de
(
grades utilizado por Groth e Lockmanhekin[31], será adotada uma técnica de 
composição real das sombras. Tal técnica permite uma grande versatilidade e
' I I
precisão no tratamento de sombras para qualquer forma e número de elementos 
de sombreamento considerados. '
4.2 - Considerações Geométriceis
Nos itens que se seguem será necessária a realização de operações 
elementares sobre uma determinada estrutura de dados geométricos (edificações 
e obstruções) para se obterem a área e ângulos do vetor normal de polígonos.
M o d e l a ç a o  M a t e m a t i c a  de A r e a s  S o m b r e a d a s  em  E d i f i c a ç õ e s 7 7
além de alguns outros dados que sejam necessários em uma utilização posterior, 
tal como o volume contido por conjuntos de polígonos.
Muitas operações geométricas são discutidas detalhadamente na 
literatura[33] e também, de uma forma menos detalhada, por Clarke[26].
Considere a casa apresentada na Figura 4.2 constituída por 7 
superfícies planas. Uma técnica de representação geométrica conveniente é 
especificar as coordenadas de cada vértice em relação a um sistema de 
coordenadas cartesiano arbitrariamente escolhido. A  forma do corpo é descrita 
por meio da ordenação dos vértices para cada polígono. Assim, no exemplo dado, 
cada vértice é especificado como um ponto (x., y ., z.) e a forma é 
especificada do modo mostrado na Tabela 4.1.
FIGURA 4.2 - Forma utilizada como exemplo
A convenção adotada consiste em ordenar os vértices em sentido 
anti-horário do ponto de vista de quem está situado fora da edificação. 
Qualquer polígono interno, como por exemplo uma janela, é especificado com os 
vértices ordenados no sentido horário.
Algumas operações básicas podem agora ser realizadas sobre os dados 
organizados, os quais permitem a determinação* direta da área de qualquer 
polígono plano, dos ângulos que definem a posição do vetor normal à superfície 
e do volume do corpo.
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TABELA 4.1 - Dados que descrevem a forma da casa representada na 
Figura 4.2
Parede Polígono N- de Vértices Sequência dos Vértices
1 1 5 1,2,6,9,5
1 2 4 11,12,13,14
2 1 4 2,3,7,6
2 2 4 15,18,17,16
3 1 5 3,4,8,10,7
3 2 4 19,22,21,20
4 1 4 4,1,5,8
5 1 4 8,5,9,10
6 ' 1 ^ 4 6,7,10,9
7 1 4 1,4,3,2
Para qualquer polígono plano, p, considere o seguinte somatório 
aplicado aos seus vértices:
SumXp = ^  (y,'Zj - Z j . y J  
i = l ,
Nv
SumYp = Y. (z. -X - X. Zj) 
i =1
I • ' ■
Nv





j = i + 1 para i Nv 
j = 1 ' para i = Nv
(4.4)
(4.5)
e Nv é o número total de vértices no polígono, x, y e z são as coordenadas 
correspondentes. A  área do polígono é então determinada por
Ap = 0,5-(SumXp^ + SumYp^ + SumZp^)^^^ (4.6)
Se 08 vértices são ordenados no sentido anti-horário (quando o polígono é
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visto de fora) então a área é positiva. Como a ordenaçâLo no sentido horário 
produz áreas negativas, a soma algébrica fornece a área líquida dos polígonos.
Usualmente define-se a orientação de um polígono pelo azimute, y, e 
pela elevação, B, como mostrado na Figura 4.3. Neste trabalho o azimute é 
definido como o ângulo entre o eixo Y  do sistema de coordenadas (no presente 
trabalho representando a direção norte) e a projeção do vetor normal do 
polígono sobre o plano XY (no presente trabalho representando o plano 
horizontal) de acordo com a convenção adotada no capítulo 2 para os ângulos 
solares. A  elevação do plano é definida como o ângulo entre a normal e a 
projeção desta normal em um plano paralelo ao plano XY. Adotando esta 
convenção tem-se:
FIGURA 4.3 - Definição dos ângulos do vetor normal à superfície
y = - arctg(SumXp/SumYp) 
onde, para SumYp = 0
y = 90° para SumXp < 0
(4.7)
(4.8)
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y = 0° para SumXp = 0  (4.9)
y = -90° para SumXp > 0  (4.10)
e, para SumYp < 0
y = y - 180 para SumXp > 0  (4.11)
y = 180 - y para SuraXp < 0  (4.12)
y = 180 para SumXp = 0  (4.13)
e para a elevação
B = arctg[SuraZp/(SuraXp^ + SuraYp^)^''^] (4.14)
I '
2 2çnde, para SumXp + SumYp = 0, temos que:
B = -90° para SumZp < 0  (4.15)
B = 0° para SumZp.= 0 (4.16)
B = 90° para SumZp > 0  (4.17)
Deve-se notar que de acordo corn a Figura 2.9, tem-se:
P = 90 - B , (4.18)
onde P é o ângulo de inclinação da superficie.
4.3 - Transformação de Coordenadas
0 método utilizado neste trabalho consiste na movimentação do 
sistema de coordenadas para a superfície em análise, mediante o alinhamento do 
eixo X (por meio de rotação e translação) com a primeira aresta considerada. 
Os vértices das obstruções são então expressos em função deste novo sistema de 
coordenadas e, em seguida, procede-se a projeção destes vértices sobre o plano 
da superfície, numa direção paralela aos raios solares incidentes.
As relações que permitem a mudança de coordenadas e a projeção dos 
vértices são apresentadas a seguir (Clarke[26]):
4.3.1 - Translação
Consiste no deslocamento da origem do sistema de coordenadas 
XYZ para o primeiro vértice considerado da superfície, obtendo-se assim o novo 
sistema de coordenadas X'Y'Z' como demonstrado na Figura 4.4. Expressando esta 
operação matematicamente, tem-se:
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onde Xjj, y^ e z^ é a origem do novo sistema de coordenadas, referenciada ao 
sistema de coordenadas original. '
4.3.2 - Rotação
Consiste na rotação do sistema de coordenadas X'Y'Z' em 
função dos ângulos y ’, e C ’ definidos de tal forma que o èixo X' coincida 
com a primeira aresta considerada da superfície, obtehdo-se assim um novo 
sistema de coordenadas X"Y"Z" (ver Figura 4.4) cujo eixo Y" está em sentido 
contrário ao dos raios solares incidindo sobre a superfície e o plano X"Z" 
sobre a superfície considerada. Estas três rotações de eixos resultam em um 
sistema de coordenadas local permitindo assim a manipulação de polígonos 
bidimensionais como as sombras estabelecidas pela projeção das obstruções. 
Portanto qualquer ponto (x',y',z') transforma-se no ponto^ (x",y",z") de 
acordo com as seguintes equações matriciais:
(x" y" z") = (x' y' z')
1 0 0 
0  C O S  O '  )  s e n O '  ) '  
0  s e n  O ' )  C O S  O ' )
c o s ( Ç ' )  0  s e n ( C ' )  
0 1 0 
- s e n ( Ç ' )  0  c o s ( C ' )
cos(y') -sen(y') 0 
sen(y') cos{y ) 0 
0 0 1
( 4 . 2 0 )
onde a rotação dos eixos no sentido anti-horário é positivo.
0 ângulo Ç réflete a inclinação do eixo X' em relação à 
horizontal. No caso, representado na Figura 4.4, tal ângulo tem valor nulo.
Este ângulo é definido pela linha que une os dois primeiros vértices da face 
(primeira aresta considerada) com a horizontal, sendo expresso pela seguinte 
relação:
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FIGURA 4.4 - Transformação de coordenadas
Ç = arctg
y “ y •^ 2 -^ 1
/ (x; - xi (y; - y ; ) ^
(4.21)
A  rotação do eixo Z' , ângulo y' , é derivada do azimute da parede por meio da 
relação:
■y' = 180 + y < 0
7' = Y - 180 y > 0
(4.22)
(4.23)
para y = 0 temos duas situações:
y' = 0 ‘ 
y' = 180'




0 ângulo de rotação do eixo X' é derivado do ângulo de elevação da parede de 
acordo com a relação;
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B' = -B (4.26)
Finalmente, o ângulo de rotação do eixo Y' é derivado do ângulo Ç definido 
pela linha unindo os dois primeiros vértices da face (primeira aresta) com a 
horizontal, sendo expresso da seguinte forma:
C' = -C (4.27)
4.3.3 - Projeção
Após a transformação de todos os vértices das obstruções 
para o novo sistema de coordenadas, procede-se sua projeção sobre o plano da 
superfície X"Z" numa direção paralela aos raios solares. As seguintes relações 
são então obtidas (ver Figura 4.5):
xp = x" - y".tg(Çi)





ou, em notação matricial





onde: x", y' e z' são as coordenadas do vértice a ser projetado;
X , y e z são as coordenadas do vértice projetado no plano X"Z"; p p p
é o pseudo azimute solar;
Ç é a pseudo altitude solar.
d.
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Os ângulos e nada mais sâo do que a altitude e o
azimute solar, referenciados ao sistema de coordenadas X"Y"Z".
Para o calcular Ç e Ç deve-se representar a posição do Sol 
1 2
por um ponto (x,y,z) distante, determinado através dos ângulos solares, <p e 
Em seguida, utilizando as equações para translação e rotação em relação ao 
plano considerado, obtém-se as coordenadas do ponto (x",y",z"). A  partir deste 
ponto e utilizando as equações (4.28) e (4.29), juntamente com a hipótese de
X iguais a zero), plocalização do ponto projetado sobre a origem (z e 
consegue-se o valor de Ç e Ç . Tais parâmetros serão utilizados na equaçãoX ^
completa da projeção com o objetivo de determinar a projeção dos vértices das 
obstruções existentes.
FIGURA 4.5 - Projeção sobre o plano X"Y"
4.3.4 - Equação Completa da Projeção
Combinando as equações (4.19),(4.20) e (4.31) tem-se;
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(x y z ) = (x y z) p p p
c o s ( C ' ) 0 s e n ( Ç ' ) 
0 1 0 
- s e n ( C ' ) 0 c o s ( C ' )
1 0 0 
0 1 0 
0 0 1
.^0 ^0 ^oj
1 0 0 
0 c o s O ' ) s e n O ' ) 
0 s e n O ' ) cos(/3')
cos(ir') -sen(y') 0 






Deve ser ressaltado que quando y" ^ 0 o vértice em questão 
está localizado atrás do plano da superfície em consideração. Logo, tal 
vértice não provoca sombreamento. Neste caso faz-se um corte na obstrução, 
gerando novos vértices, e ignoram-se os vértices que ficam atrás do plano. A 
Figura 4.6 exemplifica este caso. '
No programa computacional, tal procedimento é realizado toraando-se dois 
vértices de um polígono da obstrução e determinando-se os respectivos valores 
de y^. Realiza-se então a multiplicação de ambos e se o resultado for menor
que zero determina-se o ponto onde a aresta que une os dois pontos intercepta 
o plano de y = 0 .  Este ponto passa então a ser o substituto do ponto que p
possui y < 0. Quando o resultado da multiplicação for positivo verifica-se se p
os pontos possuem a coordenada y jxisitiva ou negativa. Caso seja negativa os 
pontos são desprezados e, em caso contrário, os pontos são mantidos. Como pode 
ser percebido , poderá haver uma diminuição no número de pontos existentes em 
cada polígono. Assim, à medida que os pontos vão sendo eliminados ou criados, 
é feita uma nova ordenação dos vértices do polígono.
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4.4 - Superposição de Sombras
0 programa desenvolvido permite que as sombras geradas sejam 
polígonos convexos ou não e vazados ou não. As figuras geométricas podem ser 
constituídas por vários polígonos, sendo um obrigatoriamente externo (vértices 
ordenados no sentido anti-horário) e os demais, se existirem, internos 
(vértices ordenados no sentido horário). 0 conjunto de polígonos pode 
representar uma sombra ou uma parede.
A superposição de sombras, sobre uma determinada parede, é 
identificada através de uma comparação entre as sombras provocadas por cada 
parede das obstruções.
0 procedimento adotado baseia-se nas etapas descritas a seguir:
a) - projeção e união das; sombras sobre o plano da parede;
b) - eliminação das áreas de sombras externas ao polígono externo da
parede;
c) - exclusão das áreas de sombra internas aos polígonos internos
I ' '
(janelas), como forma de calcular a sombra somente na parede;
d) - a partir do item b, eliminação das áreas de sombra externas aos
I I
polígonos internos (janelas), como forma de calcular a sombra
somente na janela.
Para a realização dos procedimentos descritos anteriormente foram 
desenvolvidas cinco rotinas básicas, apresentadas a seguir junto com um 
exemplo de sua utilização na união de duas sombras. Os demais processos (itens 
b, c e d) seguem um procedimento s&melhante.
4.4.1 - Ordenação dos vértices
Consiste na localização das intersecções entre as arestas de 
dois polígonos, gerando novos vértices e ordenando-os na sequência correta era 
que aparecem em cada aresta de cada polígono. A  cada vértice ordenado é 
atribuído um "status" que indica qual é a sua origem e a sua situação em 
relaçao ao polígono oposto. A variável que indica o status do ponto, IST(N), 
pode assumir os seguintes valores:
IST(N) = 2 vértice coincidente, "status" temporário passando 
posteriormente para 0 ou 1;
IST(N) = 1 ponto de intersecção entre dois segmentos de retas;
IST(N) = 0 vértice isolado, não coincidente;
IST(N) = -1 vértice coincidente entre arestas coincidentes.
A  técnica das coordenadas homogêneas (WaIton[32]) é 
utilizada para determinar os vértices de intersecção entre duas arestas no 
plano. Em coordenadas homogêneas, pontos e retas, são representados de uma 
forma simples a qual permite que se trabalhe com operações vetoriais também 
simples. Um ponto (X,Y) é representado por ura vetor tridimensional (x,y,z) 
onde :
X  M - X  ( 4 . 3 3 )
y = z-Y ; (4.34)
e z é qualquer número real diferente de zero. Umà segmento de reta também é 
representado por um vetor tridimensional (f,g,h).




A sequência do produto vetorial é uma convenção para determinar o sinal. A 
condição para que um ponto (x,y,z) se encontre sobre uma reta (f,g,h) é a 
seguinte
(f,g,h)-(x,y,z) = 0 (4.36)
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Normalizando a representação de um ponto , ou seja, fazendo z = 1, verifica-se 
que se a seguinte condicão for obedecida,
(f,g,h)-(x,y,l) > 0 (4.37)
o ponto está à esquerda da reta. Em caso contrário o ponto está à direita da 
reta. Portanto, para verificar se duas retas se cruzam é necessário realizar o 
produto escalar de cada reta (f,g,h) com os pontos extremos da outra reta 
(x .y.,1) e (x ,y ,1) e, em seguida, multiplicar os dois resultados obtidos1 1 o ^
para cada reta. Obtém-se, desta forma, dois coeficientes os quais, de acordo 
com seu valor, permitem as seguintes conclusões:
I
a) - se ambos são negativos os segmentos de retas se cruzam;
b) - se um é negativo e o outro nulo, os segmentos de reta possuem um
extremo em comum;
c) - se um é positivo os segmentos de reta não se tocam;
d) - se ambos os coeficientes são nulos os segmentos de retas possuem um
extremo em comum ou são colineares.
O ponto de intersecção (x,y,z) entre a reta (f^,g^,h.^) e ^ dado
por:
(x,y,z) = (f^,g^,h^)x(f^,g^,h2 ) (4.38)
Convém ser observado que o uso de coordenadas homogêneas fornece uma notação e 
um método consistente para definição de pontos e segmentos de reta. Tal 
técnica permite a determinação de intersecções, e também permite identificar 
se um ponto está à direita ou à esquerda de uma reta. A  normalização fornece 
um meio de transformar um sistema de coordenadas em outro. Assim, se (X,Y) é 
um par de coordenadas cartesianas, suas coordenadas homogêneas são (X,Y,1). De 
maneira semelhante, as coordenadas homogêneas (x,y,z) podem ser transformadas 
para o ponto cartesiano com coordenadas (x/z,y/z).
A  Tabela 4.2 apresenta as configurações que um vértice pode 
assumir e o seu "status". 0 reconhecimento de cada configuração é feito 
adequadamente pelo programa desenvolvido utilizando as propriedades das 
coordenadas homogêneas aqui descritas. As setas marcadas representam o 
polígono corrente.
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Situações onde um novo vértice é criado








4,4.2 - Situação do Ponto
Este algoritmo permite verificar se um ponto está situado 
dentro, fora ou sobre o contorno de um polígono. O método utiliza.do consiste 
em traçar uma reta, paralela a um dos eixos coordenados, passando pelo ponto 
que se deseja verificar a situação. Isto é representado pela linha cheia na 
Figura 4.7. Após traçar a reta, conta-se o número de intersecções com as 
arestas do polígono, no sentido da esquerda para a direita, até chegar ao 
ponto desejado. Se o número de intersecções for par o ponto é externo ao 
polígono e se o número de intersecções for ímpar, o ponto é interno ao 
polígono. A  reta tracejada mostra um caso particular em que se deve tomar 
certas precauções na hora de computar as intersecções.
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FIGURA 4.7 - Método utilizado para determinação da situação de um 
ponto
4.4.3 - União de Dois Polígonos
A  união de dois polígonos, identificados como polígono 
corrente e oposto, é feita de acordo com a descrição a seguir e com a Figura 
4.8:
a) - parte-se de um vértice do polígono corrente, que seja externo ao
polígono oposto (ponto 1);
b) - a partir do jranto 1, percorrem-se os vértices do polígono corrente,
no sentido anti-horário, até encontrar o primeiro ponto de
intersecção com o polígono oposto (ponto 13);
c) - neste ponto troca-se de polígono até identificar o próximo ponto de
intersecção (ponto 16);,
d) - repete-se este procedimento até o retorno ao ponto 'de partida (ponto
1); I ‘
e) - o mesmo processo é utilizado para os vértices restantes como forma
de identificar possíveis polígonos internos (14,6,7,15,10).
Todos os pontos utilizados neste exemplo ^possuem um valor 
para IST(N) igual a zéro ou um pois, como pode ser observado, não existe 
vértices coincidentes. Vértices com IST(N) = -1 são tratados como se 
possuíssem um IST(N) = 0 com a ressalva de que o processo não pode ser 
iniciado por ele. Se um vértice tem um IST(N) = 2 torna-se necessária uma 
verificação complementar. A  Figura 4.9 demonstra o processo de união de seis 
polígonos onde ocorrem vértices com todos os valores para IST(N).
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FIGURA 4.8 - Polígonos ordenados
FIGURA 4.9 - União de seis polígonos
4.4.4 - Intersecção
A intersecção de dois polígonos é realizada seguindo o^  mesmo 
procedimento utilizado no processo de união, com a única ressalva que o
procedimento deve ser inipiado num ponto interno (pontos 5 e 8). A partir do 
ponto 5 identifica-se o polígono (5,14,11,13) e, a partir do ponto 8, o 
polígono (8,16,15).
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4.4.5 - Exclusão
Se os polígonos tiverem os vértices ordenados em sentidos 
opostos entre si, de maneira semelhante aos processos anteriores, ter-se-ão 
duas situações distintas, conforme ilustra a Figura 4.8:
a) - Partindo de um ponto externo, obtém-se a área do polígono corrente
I  ^ _
menos a área de intersecção com o polígono oposto, representada pelo 
polígono (1, 2, 3, 4, 13, 11, 14, 6, 7, 15, 16).
b) - Partindo de um ponto interno, obtém-se a área do polígono oposto
menos a área de intersecção com o polígono corrente representada 
pelo polígono (9, 16, 8, 15, 10, 14, 5, 13).
4.4.6 - Exemplo de União de Duas Sombras
Para exemplificar a utilização dos procedimentos descritos
'etapas necessárias na união de duaslistam-se a seguir asanteriormente, 
sombras :
a) - união dos polígonos externos das duas sombras;
b) - intersecção do polígono externo da primeira sombra com os polígonos
internos da segunda;
c) - intersecção dos polígonos internos das duas sombras;
1 I
d) - exclusão dos polígonos internos da primeira sombra do polígono
externo da segunda.
A união de todos os polígonos resultantes será a sombra 
desejada. A Figura 4.10 apresenta duas sombras e o resultado da união entre 
ambas. 0 polígono externo resulta da aplicação da primeira etapa junto com o 
polígono interno (a). Os demais polígonos internos resultam das outras etapas 
(ver indicação na Figura 4.10).
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FIGURA 4.10- União de duas sombras
4.5 - Análise das Potencialidades do Programa
A  Figura 4.11 mostra uma casa casa cuja parede leste possui um 
"breezer" na janela e está próxima a uma outra edificação. Os resultados 
mostrados a seguir referem-se à esta parede (leste) e a um dia típico de verão
O
(21 de janeiro) para a cidade de Florianópolis - S.C. (Lat. 28 36' S, Long. 
47°34' W).
Antes de determinar o sombreamento é feita uma verificação do ângulo 
entre a normal à parede e o raio solar incidente (equação 2.12). Se tal ângulo
Ofor maior que 90 a parede não sofre insolação e, portanto, encontra-se 
totalmente sombreada. Para o presente caso a parede sofre insolação das 6 às
12 horas, sendo as sombras resultantes indicadas nas Figuras 4.12 a 4.18.
Inicialmente, às 6 horas da manhã, o Sol está próximo do horizonte
e, portanto, o prédio vizinho provoca o sombreamento total da parede (Figura 
4.12). À  medida que o tempo vai passando a altitude do Sol vai aumentando e a 
parede vai tendo insolação (Figura 4.13). Às 8 horas, observeim-se sombras 
provocadas tanto pela ação do "breezer" como pela edificação vizinha (Figura 
4.14). 0 processo continua com o sombreamento, agora sendo provocado apenas 
pelo "breezer" (Figuras 4.15 a 4.18).
Deve se ressaltar que as sombras analisadas são só as provocadas 
pelo "breezer" e pela edificação vizinha. As sombras provocadas pela própria 
edificação não foram computadas.
A  Figura 4.19 mostra a variação da área sombreada, da janela e da 
parede, para o caso e período considerado. 0 coeficiente de sombreamento SC é
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FIGURA 4.11- Caso em análise
FIGURA 4.12- Sombra sobre a parede leste às 6 horas
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FIGURA 4.13- Sombra sobre a parede leste às 7 horas
FIGURA 4.14- Sombra sobre a parede Leste às 8 horas
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FIGURA 4.18- Sombra sobre a parede leste às 12 horas
definido como sendo a relação entre a área sombreada e a área total da 
superfície considerada.
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FIGURA 4.19- Coeficientes de sombreamento em função da hora do dia
4.6 - Conlusão
0 código computacional desenvõlvído presta-se muito bem para as 
geometrias testeidas. Contudo, necessita-se verificar o seu comportkmentò para 
formas geométricas mais complexas analisando, principalmente, o tempo 
computacional requerido. ' '
0 programa pode ser utilizado isoladamente ou como parte de ura 
programa geral de simulação térmica de edificações. Neste último caso, 
torna-se possível verificar o impacto do sombreamento sobre a carga térmica 
resultante.
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5 - CONCLUSÕES E SUGESTÕES
Os algoritmos desenvolvidos neste trabalho podem ser utilizados 
isoladamente ou então como parte integrante de um programa geral de simulação 
dinâiiiica do comportamento térmico de edificações. Neste último caso é possível 
se verificar, em maiores detalhes, o impacto da radiação solar sobre a carga 
térmica de uma edificação. Esta análise permite a identificação dos parâmetros 
críticos para cada edificação, nos quais deve-se atuar no sentido de se 
reduzir a carga térmica e consequentemente a capacidade dos equipamentos de 
clÍ!".atização. Esta redução provoca também uma redução do consumo de energia e 
do custo da instalação.
Um dos algoritmos, que estima a intensidade de radiação solar na 
presença de nuvens, por ter sido desenvolvido especificamente para o 
hemisfério sul, permite a utilização de programas desenvolvidos para o 
hemisfério norte em condições brasileiras.
Como sugestões para trabalhos futuros deixam-se ás seguintes: í) 
incorporar os algoritmos aqui desenvolvidos em um ou mais programs de 
simulação térmica de edificações e quantificar, tanto individual como 
globalmente, os efeitos de tal incorporação e í í ) considerar o efeito de 
re-radiação que ocorrem quando da utilização de elementos de sorabreamento.
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APÊNDICE A “ Coeficientes de Radiação Solar da ASHRAE para o Hemisfério Sul
Hoays[12] ajustou equações aos dados fornecidos por Machler e 
Iqbal[4], já corrigidos para o hemisfério sul. Estas equações foram utilizadas 
na confecção da rotina computacional aqui apresentada em linguagem WATFIV. 
Além dos parâmetros A, B e C a rotina também calcula a declinação solar e a 
equação do tempo, para qualquer do dia do ano.
C ===:=========================================================:
SUBROUTINE POL(N,DE,ET,A,B,C).
C ----------- -------------------- --------------------- - ----------------------------------------- ------------
c
c DADOS DE ENTRADA
C N = DIA DO ANO A  PARTIR DE PRIMEIRO DE JANEIRO ,(1 A  365)
C
C DADOS DE SAIDA
C DE = DECLINACAO SOLAR (RAD) ,
C ET = EQUACAO DO TEMPO (H)
C A  =,CONSTANTE SOLAR APARENTE (W/M2)
C  B = FATOR DE ATENUACAO EXPONENCIAL
C C = FATOR DE FRACAO DIFUSA
Q ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





DATA A0/-0.302,-0.0002, 1147.341, 0.160667, 0.118000/, 
& Al/22.930, 0.4197, 17.28975, 0.025020, 0.018550/, 
& A2/ 0.229,-3.2265, -1.23279,0.003300,0.002150/, 
& A3/ 0.243,-0.0903, 1.30436,-0.000515,-0.000680/, 
& Bl/-3.851,-7.3510, -0.07264, 0.003255, 0.002152/, 
& B2/-0.002,-9.3912,- -0.27478, 0.001469, 0.000930/, 
& B3/ 0.055,-0.3361, -0.18875,-0.000365,-0.000797/
A p e n d i c e  A  1 0 5
PI= DARCOS(-l.ODO)
X  = 2*PI*N/366.
DO 1 1=1,5
F {I ) = AO ( I ) +A1 ( I ) *DCOS (X ) +A2 ( I) *DCOS ( 2*X ) +A3 ( I ) *DCOS ( 3=t=X )
& +B1(I)*DSIN(X)+B2(I)=I'DSIN(2*X)+B3(I)=I=DC0S(3*X)
1 œ N T I N U E
DE = F(1)*PI/180.0D0 
ET = F(2)/60.






APiDICE B - Velocidade de Fase da Onda
Considere o ambiente mais genérico de ura raeio isotrópico, homogêneo 
e linear o qual está fisicamente parado. Usando as equações constitutivas, 
conforme demonstrado por Hecht e Zajac[25], as equações integrais de Maxwell 
podem ser escritas na forma:
V-E = r/e (B.l)
V-H = 0 , (B.2)
VxE = (B.3)
VxH = a-E + (B-4)
As quais, para espaço livre, conforme demonstrado por Hecht e Zajac[25], podem 




onde r é a densidade e cr a condutividade do meio. As duas equações anteriores 
representam um total de seis equações escalares. Duas dessas expressões são:
a^E a^E a^E d hX X+ ------- + / = /J ■£ --- -
dx^ ay^ dz ° °at"
d^E a^E a^È a^Ey + y + y = /J - E ---- -
3x^ ^  2 ay dz ° ° at"
(B.7)
(B.8)
e da mesraa forma são as componentes do campo eletromagnético. Portanto, 
obedecem a equação diferencial escalar da onda (Hecht e Zajac[25]j
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d \  d^ tp 
6x oy dz





A o - " o
1 = c (B.IO)
0 efeito de introduzir um meio homogêneo, dielétrico e isotrópico na região de 
espaço livre é a troca de por e 
velocidade de fase no meio torna-se
e de por nas equações de Maxwell. A
V  = (B.ll)
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APÊIICEC " Demonstração da Equações (3.49) e (3.50)
Substituindo-se o valor dos coeficientes de reflexão (3.28 e 3.29) 
nas equações da refletividade (3.45 e 3.46) obtém-se:
“ sen-Ce— - 0 )
P, = ...2- (C.l)
s e n ^ O ^  + 0^)
tg^(0, -
P,l = -^-------  (C.2)
t g ^ 0 ^  + 0^)
Substituindo-se o valor dos coeficientes de transmissão (3.30 e 
3.31) nas equações da transmissividade, t , (3.47 e 3.48) obtém-se:
s e n ^ ( 2 - 0 J - s e n ^ ( 2 - 0 J
= ---------i ----— -----^  (C.3)
sen^(e, + e^)
sen^(2-0 )-sen^(2-0 )
^  ( c - D
sen (0, + e^j-cos^íSj - a,)
Fazendo a soma das componentes perpendiculares tem-se:
, sen^(0^ - 0^) sen^(2-0^)-sen^2-02)
p + T = ---- -------- ^  ^ ^ ---------
sen^(0^ + 0^) sen^(0^ + 0^)
^ - ^-cos^[2-(0 ^-0 2 )] + sen^(2-0^)-sen^(2 -0 2 ) 
sen^(0^ + 0^)
\ - ^•cos^[2 -(0 ^-0 2 )] + ^-cos^[2 -(0 ^-0 2 )] - cos^[2-(0^+0^)]
s e n ^ 0 ^  + 0 ^ )
A p e n d i c e  C 1 09
1 _ l.cos^[2-{e^+e^)]^ s e n ^ e ^  + e^) ^ 
s e n ^ e ^  + 0^) s e n ^ o ^  + 6^)
Agora fazendo a soma para componentes paralelas
t g ^ e ^  - 0^) sen"(2-0^)-sen^2-02) 
Pii + ■»^11 = ------------------ +
tg (0, + 0^) sen^(0^+02)-cos^0^-02)
sen^0^-0^)-008^(0^+02 ) sen^(2'0 ,)-sen^2-02)
co s ^ 0 ^ - 0 2 ) - s e n ^ 0 ^ + 0 2 )  sen^(0^+0^)-cos^0^-02)
(
sen^(0^-02)-cos^0^+02) + sen^2^0^)-sen^(2-02) 
sen^0^+02)-cos^0^-02)
il - | -co s [2 - (0 ^ -0 2 ) ] } - {^  + ^-cos[2-(0^+02)]} + sen^2-0^)-sen^2-02)  
sen^(0^+02)-cos^0^-02)
i
^ - c o s [ 2 - ( 0 ^ - 0 2 ) ]  -  ^ - c o s [ 2 - ( 0 ^ + 0 2 ) ]  +  ^  -  J - C O S Í 2 - ( 0 ^ - 0 2 ) - - c o s [ 2 - ( 0 ^ + 0 2 ) ]
sen^(0.j+02)-cos^(0.j-02)
( . I





A P M I C E D  " Modelo de Filmes Finos Condutores com Incidência Normal
Assumindo que todos os materiais que compõem o sistema sejam 
transparentes e absorventes, isto é, os índices de refração são n^ ,^ n^ e n ^ . 
Se um ângulo de incidência normal é considerado então a componente paralela de 
polarização é igual à componente perpendicular.
Foi demonstrado na equação (3.98) que a razão entre a amplitude 
refletida e incidente é
r =
a-11,1 t b-m,2 - - ^33
a - " i ,  + *’ •” 12  + ‘ ' • ” 21 + "‘22
(D.l)
Se os, parâmetros a, b e c, na Tabela 3.2, são considerados como complexos e 
descritos pela equação (3.10), então:
a =




c = n - ix3 8
Multiplicando-se a expressão para a
a =
n„-n + x^-x + i(kO s  O s  6





e c pelo seu complexo conjugado, tem-se:








Os coeficientes m , m , m e m também precisam ter todos os seus11 ò Cà
coeficientes de refração transformados para a forma complexa. A mudança de 
fase, torna-se
«r = ¥ ' < " r  - (D.7)
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OU
=  X  -  iy (D.8)
onde
2-jr-n -d
X  =  ------- --------------  (D.9)
2-ii-x^-d,
y  = — (D.10)
m e m são iguais aW  Cà Ct
I
cos(Ô^) = cos(x - iy) I (D,11)
Desta forma, pode ser expresso da seguinte maneira:
m^^ = A  + íB (D.12)
onde
A = cos(x)-cosh(y) (D.13)
B = sin(x)-sinh(y) (D.14)
I • '
Os coeficientes m e tem ura termo sen(Ô ), portanto
\Ct Cáí 1
I
sen(ô^) = c' - id' (D.15)
onde '
c' = sen(x)-cosh(y) (D.16)
d' = cos(x)-senh(y) (D.17)
Da Tabela 3.2, temos
isen(Ô )
"■,2 = — H 7 -
Fazendo-se uso do conjugado complexo desta equação, obtém-se:
m ^2 = ^ (D.19)
onde
d'-n^ - c'-x^
C = -----------^  (D.20)
, d'-X - c' -n
D = -----í ^  (D.21)
I ’ -
De forma semelhante,
m^^ = i-n^-(c' - id') = E + íF (D.22)
A p e n d i c e  D 1 1 2
onde
E = x^-c' + n^-d' (D.23)
F = n^-c' - d'-X^ : (D.24)
I I
Da equação (D. 12) e como m^.^ = conclui-se que
m ^2 = A  + íB \ : (D.25)
Tendo sido estabelecidos os valores complexos dos coeficientes m.^^, 
® para um dado filme, estes valores podem ser substituídos na
equação (D.l) para encontrar o coeficiente de reflexão da amplitude. Quando se 
dispõem de dois ou mais filmes utiliza-se o procedimento de multiplicação das 
matrizes na sequência correspondente a dos filmes depositados. A  matriz 
resultante é composta de quatro coeficientes complexos os quais, da mesma 
forma que no caso anterior, são introduzidos na equação (D.l) juntamente com 
os coeficientes a, b, c aqui deduzidos. 0 módulo da expressão resultante 
elevado ao quadrado é o valor da refletividade do conjunto.
Valores reais podem ser utilizados na técnica acima descrita 
simplesmente fazendo os coeficientes de extinção, x, correspondentes iguais a 
zero. Consequentemente se todos os materiais forem dielétricos a técnica acima 
será válida.
Se o ângulo de incidência não for normal então os valores para as 
componentes de polarização, paralela e perpendicular, devem ser analisados 
separadamente e os coeficientes da equação (D.l) devem ser alterados em 
concordância com a Tabela 3.2.
A p e n d i c e  D 1 1 3
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AP&IDICE E - Transmissividade para Vidros Comums e Vidros Absorventes
Os valores de transmissividade são da Companhia Pilkington 
(McLean[17]) para incidência normal dos raios solares. Estes dados são para 

















Verde 4mm 52 78
Verde 6mm 46 75
Cinza 4mm 56 54
Cinza 6mm 44 41
Cinza lOmm 27 24
Cinza 12mm 21 18
1
Bronze 4mm 56 61
Bronze 6mm 44 50
Bronze lOmm 27 33
Bronze 12mm 21 27
